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+ Encaso de corto circuito favor de desconectar la unidad del centro de carga.

+ Favor deleer el presente manual anfes de poner a funcionar su Equipo.

+ Para servicios de mantenimiento o alguna duda favor de llamar a su centro de servicio autorizado més cercano.
+ Para lainstalacion de esta unidad contactar a un instalador Autorizado.

+ Nodejarla unidad ni el control remoto al alcance de los nifios.

+ Lainstalacion eléctrica de esta unidad deberd ser por personal autorizado.
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Cvando el voltaje de
suministro eléctrico es
muy alto o muy bajo, los
componentes de la
manejadora estdn
expuestos a sufrir dafios.
Para evifar este tipo de
situaciones No lo opere
durante fluctuaciones de
voltaje o voltajes fuera
de rango.

Lainstalacion fijo debe
contar con un medio de
desconexion de la red
eléctrica con una
separacion de contacto
por lo menos de 3 mm
en todos los polos.
Asegurese de
desconectar el equipo
cuando esté no se
encuentre en uso por un
tiempo prolongado.

www.mirage.mx
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No dafie ni maltrate el
cable de suministro
eléctrico, i lo encuentra
en mal estado por favor
NO trate de reemplazarlo
usted mismo. Contacte al
distribuidor de este
producto para adgquirir
asistencia de un

especialista.
\ 4
QAR
7% Q)

No deje puertas ni
ventanas abiertas
mientras la manejodora
se encuentra en
operacion. Esto reduce su
capacidad y eficiencia.

No obstruya la corriente
de aire en la enfrada 0
salida de lo
evaporadora. Causard un
mal funcionamiento y
reducird su capacidad y
eficiencia.

La instalaci6n eléctrica
de este producto, debe
ser independiente y debe
contar con un inferrupfor
termo-magnético acorde
con las especificaciones
téenicas del producto.
Nunca prenda o apague
la manejadora utilizando
este medio, podria dafiar
los componentes
infernos.

Si percibe el aroma o
humo o se presenta
fuego, desconecte el
suministro elctrico en
forma inmediata.
Confacte al centro de
servicio auforizado para
obtener soporte.

Agentes quimicos,
combustibles, gases y
otros elementos
inflamables, deberdn
permanecer por lo menos
a 1 mefro de la unidad
manejodora. Podria
existir riesgo de
explosion.

Nunca trate de reparar la
unidad por usted mismo
una reparacion realizada
sin supervision de un
especialista, podria
ocasionar un dafio
ireversible. Contacte a
su centro de servicio
avtorizado.
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ADVERTENCIAS

0 No corte o dafie el cable de alimentacion o de ® Para ajustar la direccion de flujo de aire
control si nota que se encuentra dafiado, contacte apropiadamente durante la operacion, usted
a un especialista para realizar el remplazo. puede seccionar el angulo del deflector
Asegrese de no conectar extensiones, podria horizontal mediante el boton de la tecla SWING.
ocasionar un incendio debido al Los deflectores verticales se ajustan
sobrecalentamiento del cableado. manualmente.

Deflector verical Deflector horizontal

® Nunca inserte manos u objetos extrafios dentro de ® No permita la exposicion prolongada de

la salida de aire, el motor gira a gran velocidad y personas, mascotas o plantas al flujo de aire
podria ocasionar un dafio a su persona. emitido por la manejadora, resulta dafiino para
T~ su salud.
® No maneje este producto con sus manos ® No utilice este producto para ofros fines
homedas, podria recibir una descarga eléctrica. particulares que no sean para proporcionar
confort.

® No vierta agua al panel frontal durante la ruting ® No coloque una fuente de calor cerca de la
de limpieza, podria ocasionar un mal manejadora, podria ocasionar un mal
funcionamiento o recibir una descarga elécrica. funcionamiento.

- Por sequridad, este equipo NO debe ser operado por nifios o personas con capacidades diferentes.
Cuando encienda, asegure hacerlo mediante la supervision de un adulto.

- Este articulo NO es un juguete, evite hacer uso inapropiado del mismo.

- Le recomendamos leer completamente el instructivo para realizar operacion segura y eficiente.




www.mirage.mx

www.refacenter.com

Principio de operacion

Principio de operacion y funciones especiales en equipos solo enfriamiento
(COOLING ONLY).

Principio:

El evaporador absorbe el calor de la habitacidn y lo trasmite al exterior provocando un descenso en la temperatura. Su capacidad
estard limitada por la temperatura exterior.

Anti congelamiento:

Durante la operacién del modo COOL puede existir formacidn de hielo o escarcha en la superficie del infercambiador de calor. Sila
temperatura del infercambiador llega por debajo de 0° Cun mecanismo de proteccion interrumpird la operacion habitual del equipo
evitandola congelacion.

Principio de operacion y funciones especiales en equipos con calefaccion
(HEAT & COOL).

Principio:

El evaporador proporciona calor mediante la inversion del ciclo de refrigeracion. Sin embargo si la temperatura exterior es muy baja se
recomienda operar calefaccion con la ayuda de otros aparatos.

Descongelamiento:

«  (uando la temperatura exterior es muy baja y la humedad es alta, se produce congelamiento en el infercambiador de calor
exterior, mismo que afectard el desempefio del equipo en modo HEAT. Bajo estas condiciones el ciclo de deshielo operard
automdticamente durante 8 — 10 minutos.

«  Duranteel ciclo de deshielo la ventilacion defendrd su operacion.

«  Durante el ciclo de deshielo los indicadores en el panel de control encenderdn infermitentemente, esto NO significa un mal
funcionamiento.

«  Después de esta etapa, la manejadora refoma su operacion normal.

NOTA: Cuando usted encienda en modo HEAT, el ventilador no iniciard su operacion hasta que el intercambiador
de calor alcance cierta temperatura (Aprox. 30°C). Lo anterior es una funcion normal que previene la inyeccion de
aire frio antes de iniciar la marcha.
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Informacion para adquirir repuestos

Diagrama Explosivo

Placa

Control Remoto

Acoplador Te Rejilla Horizontal

Rejilla de Direccion Horizontal

Charola DeLagije — X
i

. \\\

o . 2 —
Deflegtsr de direccion horizon! —1 \\\
Sopone\Csu@ Motor a Pasos ‘ /

Transformador

Motor a Pasos

Cubierta de Motor a Pasos Cubierta Caja de Control

Filtro de Aire

Cable de Alimentacion

Ventanilla de Display l\
N

Panel Frontal

Display

Parfel Decorativo

ista Decorativa
Contamos con cobertura nacional, localiza al distribuidor de REFACCIONES MIRAGE mas cercano o tu localidad.

Escribenos a: refacciones@airesmirage.com, Visita nuestro sitio WEB: www.airesmirage.com.

0 hien, comunicate a los Tels.: (644) 410-98-19, 410-98-12, 410-98-00 EXT. 2137

(D. Obregn, Sonora, Mexico.

Dlugruma Basico Retorn\o Cable de suministro
Panel Frontal f g

=¥

Control remoto

Cable de conexion

: )
Filtros Solida de Aie Cinta Térmica

Deflector de aire Horizontal

NOTA: Las grdficas mostradas en esta seccion, pueden variar contra la imagen real del producto que usted adquirid pero los componentes en esencia son los mismos.
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Conociendo el display de la evaporadora
Descripcion del Display:
Descripcion de iconos:

Esta seccion le ayudard a familiarizarse con los iconos 6 simbolos que aparecerdn en la manejadora de aire al momento de estar
operando el equipo. Haciendo mds amigable el uso de su equipo.

Indicador de temperatura

o MR e

Indicador de temperatura: Muestra la temperatura seleccionada por el usuario, cuando el display indica
é] 5 ON/OFF por infervalo de un segundo. Significa que la unidad esfa activando o desactivando funciones especiales
como el TIMER, SLEEP. ETC...

El indicador de temperatura también nos muestra el codigo diagnostico, cuando el equipo esta operando de manera
anormal. Cuando el display muestre un cddigo como F1, F2, etc. consulte a su centro de servicio mas cercano.
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Uso apropiado del control remoto

Descripcion de simbolos en el display:

SECCION /DE MODOS DE OPCIONES DE VENTILACION
OPERACION =
AUTO R ROOM = EI: Velocidad Bajo~ «a
COoOL Velocidad Media  «mmll
' ' ' ' Velocidad Alta .-lll"

DRY
-‘ '-‘ ol Ajuste automdtico
HEAT | ro site TURBOII develocidad AUTO

FAN sm.anll

o SN L RSWING . L N
EI‘ESAPm ‘ST_HEVEO; La secuencia de cambio se indica a confinuacion:
LN hnti-F S
| nti
ek HEH ‘ “ 1 ‘ H |—> o — ot — il — AUTO—|

ECO PR |11 l,_' ON OFF

NOTA: Para cambiar el MODO de operacion, presione la tecla MODE, la secuencia de cambio se indica a
continuacion:
I—» AUTO — COOL —» DRY —» HEAT — FAN —|

Lafuncion SLEEP cuenta con tecla de operacion independiente.

DESCRIPCION DE INDICADORES:

Indicador Encendido/Apagado Emision de sefial

= (i Nivel de bateria
AUTO RUN ROOM = (i,
COOL ,-' ,-' °G Indicador de Temperatura
DRY -’ e = Funcion: SILENCE
HEAT '-‘ '-! =i Funcion: TURBO
AUTO SILE TURBO
Seccion de funciones FAN SPEED.III II ,
L fa|SNGE NL§s_‘me Funcion: SWING
DISPLAY SLEEP ’/
A b | '/“ "F'EEL H//A\ Funcion: SWING
LOcK  ELEH
ECO PR |1=V01, =1 ON OFF TIMER (ON/OFF)

NOTA: Las funciones pueden variar segtn el modelo que se halla adguirido.
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Uso apropiado del control remoto

Descripcion de Botones (Parte exterior):

1. ON/OFF: Controla el encendido y apagado del equipo. También lo puede
utilizar para desactivar el temporizador (TIMER) y/o modo SLEEP.

Transmisor de seiial

2. SPEED: Nos ofrece 4 diferentes modos de ventilacion: LOW (Bajo), MID
(Medio), HIGH (Alto), AUTO (automdtico). Este ultimo se ajusta de acuerdo a
latemperatura dela habitacion.

AUTO wimum-; a

LM Mt | o
Lo Bk |

CH
ECO PR |LtY, 1 ON OFF

— o —> ol —> agtlll —> AUTO—|

3. BOTONES “A” y “\V”: Pulse ¢l boton “/A” para aumentar lo
temperatura ambiente en incrementos de 0.5°Cy pulse el boton “” para
reducir lo temperatura ambiente en 0.5°C.

4. COOL: Pulse este boton para activar el modo de enfriamiento en el equipo.

- 5. HEAT: Pulse este boton para activar el modo calefaccion en el equipo.
— ¢
@ 6. SWING (SWING $ y SWING «)
« El'boton SWING «» solo estd disponible para los modelos con funcién de

giroizquierda/ derecha.

Pulse este boton para que lus rejillas oscilen hacia ariba/abajo
(izquierda/derecha) para variar el flujo de aire.

La Funcién aniba/abajo (izquierda/derecha) tiene funcién de memoria. Se
mantiene el juste seleccionado aunque se apague o encienda el equipo 0
al cambiar el modo de funcionamiento.
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Uso apropiado del control remoto

Descripcion de Botones (Parte interior):

1. ON/OFF: Controla el encendido y apagado del equipo. También lo puede
utilizar para desactivar el temporizador (TIMER) y/o modo SLEEP.

2. MODE: Pulse esfe boton para cambiar el modo de funcionamiento de acuerdo
alasiguiente secuencia:

OV/OFF  HODS:

|—> AUTO — COOL —> DRY —> HEAT —> FAN —l

2
| = l A 3. SPEED: Nos ofrece 4 diferentes modos de ventilacion: LOW (Bajo), MID
v (Medio), HIGH (Alto), AUTO (automdtico). Este ultimo se ajusta de acuerdo a
= ' latemperatura dela habitacién.
ELEH |W"
i g o — P Lt —> .-ll"l —» AUTO
G % N
Abrir de izquierda 4. TURBO: Esta funcién le permite forzar el funcionamiento del equipo a su
u derecha mdxima capacidad para alcanzar rapidamente la temperatura de consigna.
Transmisor de sefial 5. HEALTH: Esfa funcion es un monitor del sistema para la limpieza del filtro de
aire.
A [ 6. SLEEP: Esta funcion esta disefiada para brindar confort y economizar el

consumo- eléctrico, realizando un ajuste automdtico de la temperatura.
Mediante este botdn el usuario activa o desactiva su operacion.

7. TIMER: Pulse este boton para activar o desactivar el temporizador de
encendido/apagado automdtico.

1 ——— OvOFF - MODE SPEE) —4—3

PO B

4— - A ——5 8. SENSE: Pulse este boton para activar la funcion “SENSE”. Al activar esta
st ——6 funcion, la pantalla del control remoto muestra la femperatura ambiente

Vv .y . .
o N o actual. Cuando esfa funcion esto activada, el sistema pasa o controlar la
9—— SERICE CLEAN ——11 1
ETINET: temperatura segin la tfemperatura del control remoto.

10—
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Uso apropiado del control remoto

Descripcion de Botones (Parte interior):

ON/OFF

DISPLAY

ELEH

L=

\ o

TURBO @
\ XLE!CEI A

v

i

#

g

Abrir de izquierda
a derecha

Transmisor de seal

1 —F— oworr
2_

4 —— TURBO
7 —— TINR

O — nisLay
10—

AUTO] RN Roow = i

NODE

SERVICE

SPEED —

HEALTH —¢

SLEEP —

SENSE —

CLEAN —

—3

—5

12— MEMORY'

1

9. DISPLAY: Pulse este boton para Encender/Apagar el display de la unidad
interior.

10. SERVICE: Al activar esta funcion, le permite realizar una limpieza de polvo en
el evaporador y secar el agua que contenga para evitar la proliferacion de
hongos, moho, bacterias, eliminando asi los malos olores.

11. CLEAN: Esta funcion seca el evaporador para evitar que el agua condensada
provoque moho y evitar que se produzcan malos olores.

12. MEMORY: Con esta funcion, el equipo operard en las condiciones
previamente guardadas de modo de operacion, la velocidad del ventilador,
temperatura de consigna y posicion derejillas.

S rrvrzce
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Uso apropiado del control remoto

Operacion de Funciones bdsicas

\% Funcionamiento de modo COOL:

e )
1 Presione el botdn ON/OFF del control remoto. -
. S
( )
2 Presione el bot6n COOL para activar el modo fifo, modo COOLse  ggo == © e 7T
representa mediante el siguiente icono: cooL IR
e
= @/0FF) | speeo
A
\. J
H . “ ” AN/ 4 . RUN o \ v
( Mediante las teclos de ajuste “A” 0 “W” seleccione la w7 T
3 temperatura deseada, el rango para este modo de operacion estt = = .5 COOL  HEAT
dentro de 16°C- 32°C con incrementos de 0.5°C. S — Tl (s
Pulse para gumentar lo femperatura — (A v
Pulse para disminuir la temperatura — "’%
\ J
( ] . o . )
Seleccione la velocidad de ventilacion mediante el boton oo -‘ - 3
4 SPEED. Las opciones disponibles son: AUTO, LOW (baja), ZC 5
MID(Media), HIGH(alta). .ot
SPEED%
\ J
e N
5 Para maximizar el Confort, oriente el deflector de aire al dngulo deseado o seccione
oscilacion automdtica.
SWING t%
U J

12 SYYrrmrz0e
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Uso apropiado del control remoto

Operacion de Funciones bdsicas

'Y Funcionamiento de modo AUTO:
a )
puro L 1 Presione el boton ON/OFF del control remoto. ON/OFF
[
. v
o [SHING? LRSNING ( = 1 \
A 2 Abra la tapa y presione el botén MODE para seleccionar el modo 2™ ™ ™™
SRR de operacion, El modo AUTO se representa mediante el siguiente
icono: AUTO R
ON/OFF 1ODE SPEED MODE
TURBO HEALTH %
SLEEP \ J
TIMER SENSE r . . 0 e . , = \
Seleccione la velocidad de ventilacién mediante el botdn AuTo T
el g R 3 SPEED. Los opciones disponibles son: AUTO, LOW (baja),
MID(Media), HIGH(alta). ]
MEMORY
SPEED%
\ J

NOTA: Al activar esta funcién el equipo verifica la temperatura de la habitacion para determinar el modo de
operacion que va ejecufar. Si el ambiente es frio ejecuta el modo de operacion es HEAT, si el ambiente es caluroso
ejecuta el modo de operacion es COOL.
Acontinuacién se muestra la siguiente tabla de referencia:

T>24°C: Seactiva el modo Frio
20°C < T<24°C: Seactiva el modo ventilacién

T<20°C: Seactiva el modo Calefaccion

13 S rrvrzce
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Uso apropiado del control remoto
Operacion de Funciones bdsicas
Funcionamiento de modo DRY:

s )
1 Presione el boton ON/OFF del control remoto.
. 7
e N
2 Abra la tapa y presione el bot6n MODE para seleccionar el modo : f‘? iy
de operacion, El modo DRY se representa mediante el siguiente % ke L5 ALl
icono: DRY e
[ELS ON/OFF ~ MODE SPEED

WOE S
TURBO HEALTH
‘
TINER

\ / SLEEP
H . “ ” A\ 44 . RUN = \ Vv
( Mediante lus teclas de ajuste “/A” 0 “W” seleccione la Tk M
3 temperatura deseada, el rango para este modo de operacionesta % = a5 NP S e
dentrode 16-32°C. .
Pulse para aumentar la temperatura — (A w
Pulse para disminuir la temperatura — "’%
\ y
( )
Seleccione la velocidad de ventilocion mediante el boton SPEED. 557
4 Las opciones disponibles son: LOW(Buja), MID(Media), RV )Z4Z 5
HlGH((]h(]) smn..lll"
SPEED%
\. J

NOTA: £l objetivo de la funcidn DRY es evitar una sensacién térmica desagradable. Al activar esta funcidn, el equipo verifica
|a temperatura de la habitacion y la programada por el usuario para determinar el modo de operacidn que va ejecutar.

Las opciones disponibles son:

a) Modo enfriamiento

b) Modo enfriamiento con ventilacion baja

¢) Modo enfriamiento ciclico, 3 minutos con compresor encendido + 9 minutos con compresor apagado

d) Ventilacion en modo brisa

14 SYY rrvizoe
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Uso apropiado del control remoto
Operacion de Funciones bdsicas
Funcionamiento de modo FAN:

s ~
1 Presione el batén ON/OFF del control remoto. ON/OFF

. W

4 _ N\

2 Abra latapa y presione el boton MODE para seleccionar el modo
de operacion, El modo FAN se representa mediante el siguiente
icono: FAN FAL sm.e

ON/OFF MODE SPEED MoDE
TURBO HEALTH %

. SLEEP L J
Seleccione la velocidad de ventilacion mediante el boton SPEED. '

) g e 3 Las opciones disponibles son: AUTO, LOW (baja), MID(Media),
HlGH(GhU) FAN w&u.-lll"

VEWRY
SPEE! D%

15 S rrvrzce
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Uso apropiado del control remoto
Operacion de Funciones bdsicas
Funcionamiento de modo HEAT:

C..)

<
Para maximizar el Confort, oriente el deflector de aire al dngulo deseado o seccione

oscilacion automdtica.

SWING 1%

NOTA: El ventilador NO ENCENDERA dentro de los primeros 3 - 5 minutos después de
seleccionar HEAT, primero el serpentin tiene que alcanzar una temperatura de 32° C para
evitar una corriente de aire fresco.

16
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1 Presione el boton ON/OFF del control remoto. ON/OFF _
ool 11171 ©
e — )
2 Presione el boton HEAT para activar el modo frio, modo HEAT se T :
representa mediante el siguiente icono: HEAT wearl= 5 :w AR
PeDan ECCI m l'_l" l‘..l ON OFF
L & ) | [ONAOFE) | speeo
( : e AP o NS ol == A
Mediante lus teclas de ajuste “A\” 0 “V” seleccione lo Rk 6
3 temperatura deseada, el rango para este modo de operacin wearl= L5 v
esta dentro de 16 - 32 °C. 2
Pulse para aumentar la temperatura — (A
SWING ¢ SWING—
Pulse para disminuir la temperatura — Ve SOV iz
. ~5 )
( . . . ./ . 7 SR \
Seleccione la velocidad de ventilacion mediante el botdn SPEED. 5=c
4 Las opciones disponibles son: AUTO, LOW (baja), MID(Media), 1= 1.5
HlGH(ulm) SPEED.. -ll"l
SPEEDQ
\_ J
p
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Uso apropiado del control remoto
Operacion y explicacion de funciones especiales
(@ Funcion SLEEP:

a N
1 Presione el boton ON/OFF del control remato. ON/OFF
’AUTO RUN ROOM 7 <K
1 ¢
" w
e \
i TR 2 Abra lo tapa y presione el boton SLEEP y aparecerd el siguiente oo =) ¢
o oS eon icono: SLEEP. Esta funcidn esta disponible para modo AUTO, COOLy S
HEAT senantlll
OVOFF WOE  $EED ’ SLEE s
TURBO HEALTH \_ )
SLEEP ( o )
e - 3 EXPLICACION: Lo funcion SLEEP ajusta automdticamente la  goq JC ¢
T T B temperatura conforme transcurre el tiempo. Durante la primera s
hora de operacion se incrementara 1°Cen modo COOL 6 disminuye socantill

2°Cenmodo HEAT.
( )

Pulse los botones “SLEEP”, “MODE” u “ON/OFF” para desactivar — coor :, ,f?
lafuncion SLEEP. N
ON/OFF  NODE = SLEEP santll]

s

NOTA: Esta funcidn esta disponible durante los siguientes modos de operacion: AUTO, COOLy HEAT. En modo
(OOL, el control de temperatura se ajusta incrementando 1°C la temperatura inicial. En modo HEAT se dan
decrementos de 2°C de tfemperatura. Proporcionando mayor conforty mayor eficiencia al usuario. El equipo se
defendrd después de 7 horas de operacion.

17 S rrvrzce
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so apropiado del control remoto

Operacion y explicacion de funciones especiales

Funcion AUTO SPEED:

La velocidad del ventilador serd ajustada automdticamente de acuerdo a la diferencia entre la temperatura de la
habitaciony la seleccionada por el usuario.

EJEMPLO:

Temperatur de o hobitoién = 29°C AUTO SPEED = Selecciona HIGH SPEED ™
Temperatura ajustada por usuario = 24°C

Modo de operacion = COOL

*HIGH SPEED se refiere o la velocidad mas alta de ventilacidn, se da cuando la diferencia entre temperaturas es muy
amplia, en el ejemplo anterior es de 5°C. Y conforme lo manejadora este en operacion, la temperatura de la habitacion se
reduce acercandose al valor seleccionado por el usuario. Ocasionando que la velocidad haje gradualmente.

NOTA: Para activarla simplemente oprima el boton SPEED, le aparecerdn 4 opciones
disponibles: LOW, MED, HIGH y AUTO.

Funcion MEMORY:

La funcion MEMORY le permite guardar su configuracion predilecta, permitiendole guardar la temperatura
deseada, modo de operacion, velocidad del ventiladoryla posicion de las rejillas.

Pulse el boton “MEMORY” durante 3 segundos hasta que el control remoto muestre el icono “MEMORY” y
parpadee 3 veces. Esta sefial le indica que fodas lus condiciones de operacion se han guardado yeyore
correctamente.

Una vez guardadas las condiciones de operacion, cada vez que presione el boton “MEMORY” s activaran
las condiciones guardadas.

NOTA: Las funciones pueden variar segin el modelo que se halla adquirido.
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Uso apropiado del control remoto

Operacion y explicacion de funciones especiales

Funcion TURBO:

La funcion “TURBO” forza el funcionamiento de la unidad a la mdxima capacidad, priorizando
llegar a la temperatura deseada rapidamente.

Pulse el botdn ' TURBO para activar esta funcion cuanto el equipo este trabajando en modo TURB
“C00L" 0 “HEAT”. %

NOTA: Esta funcion no se puede activar cuanto el equipo este en modo “AUTO”,
“DRY” 0 “FAN”, por lo que el indicador de “TURBQ” no se mostrada en el display.

Funcion SENSE

Cvando la funcion “SENSE” esta activada, la pantalla del control remoto muestra la temperatura ambiente actual.
Cvando la funcion esta desactivada, la pantalla muestra la temperatura de consigna. Esta funcion es incompatible
conel modo “FAN”.

Pulse el botdn “SENSE”para activar/desactivar la funcion. — sexs

Funcion TIMER
Ajuste del temporizador de encendido
Con el control remoto en estado “OFF”, pulse el botén “TIMER”. La COOL':"; f
palabra “ON” aparece en la pantalla junto con el tiempo del TlME% it
temporizador, que puede ajustarse en un rango de 0,50 24 h.

n r:‘gt
Para ajustar el tiempo del temporizador, pulse los botones “W” o el :,,:?5'?
“/A”. (ada vez que los pulse, el tiempo aumenta o se reduce en 0.5h A L
hasta las 10 horas. Después de 10 horas, los incrementos son de 1 hora V§Q 0
hasta 20h. 854

Pulse nuevamente el boton “TIMER” para guardar la configuracion del 1)
temporizador de encendido. %
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Operacion y explicacion de funciones especiales

Funcion TIMER

Ajuste del temporizador de apagado

Coneel control remoto en estado “ON”, pulse el boton “TIMER”. La palabra ool 1= ©

“OFF” aparece en la pantalla junto con el tiempo del temporizador, que T'ME% R

puede ajustarseen unrangode 0,50 24 h. o
05

Para ajustar el tiempo del temporizador, pulse los botones “W” o el -,,f%m

“/A”. (ado vez que los pulse, el tiempo aumenta o se reduce en 0.5 h = - LA

hasta las 10 horas. Después de 10 horas, los incrementos son de 1 hora "’Q S —

hasta 20h. I H

Pulse nuevamente el boton “TIMER” para guardar la configuracion del ' 7jye
temporizador de encendido. %

Funcion SERVICE

La funcion “SERVICE” limpia el polvo y seca el agua que contenga el evaporador, para evitarla proliferacion de
hongos, moho y bacterias, evitando asi la generacion de malos olores.

Con el control remoto en estado “OFF”, pulse el boton S%E._|as rejillas de flujo de aire vuelven a su posicion inicial,
yel equipo activa la funcién “SERVICE” durante un maximo de 35 minutos.

Si desea detener la operacién de la funcion “SERVICE” pulse los botones OVOFF o (SERice! _Sino s realiza ninguna
operacion, la funcion “SERVICE” se detiene por si sola al cabo de 35 minutos.

NOTA: La funcion “SERVICE”puede activarse en paralelo a la funcién de temporizacion de encendido; en fal
casola funcidn de temporizacion de encendido se ejecuta después dela funcion “SERVICE”.
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Operacion y explicacion de funciones especiales

Funcion HEALTH

Lafuncion HEALTH es un monitor del sistema que le indica cuando es necesario realizar unalimpieza a sufiltro de aire.

Este recordatorio se activa cuando el equipo alcanza las 360 horas de funcionamiento acumulado, mostrando el codigo
“CL" el display de su equipo.

Pulse 10 veces el boton “HEALTH” para reiniciar el contador del monitor. HEMHQ

Pulse 10 veces

HEALTH
Para activar/desactivar el monitor, pulse 5 veces el boton “HEALTH”. Q

Pulse 5 veces

Funcion CLEAN

La funcién CLEAN es controlada por el control remoto en modo COOL, DRY. Al apagar el equipo, las rejillas horizontales
vuelven a su posici6n inicial y se activa el modo FAN, el ventilador del evaporador trabaja por 3 minutos a baja velocidad
antes de apagarse.

El objetivo de esta funcion es secar el evaporador para evitar que el agua condensada provoque moho'y malos olores.

Activar funcion “CLEAN"
1) Apague completamente el equipo

2) Pulse el botdn oew  y mantengalo presionado hasta que escuche 2 series de 5 pitidos los cuales indican que
lafuncion se ha activado correctamente.

Una vez activada la funcin, el equipo conservara la configuracion a menos que apague complefamente el
equipo o que la funcién se desactive manualmente.

Desactivar funcion “CLEAN”
1) Apague completamente el equipo

2) Pulseelboton ¢y mantengalo presionado hasta que escuche 1 series de 5 pitidos y después 3 pitidos, los
cualesindican que la funcion se ha desactivado correctamente.

Una vez activada la funcion, el equipo conservara la configuracion a menos que apague completamente el equipo
o que lafuncion se desactive manualmente.

NOTA: Esta funcién no se activa en caso de paro por temporizador o
defeccion al final del modo SLEEP.
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Operacion y explicacion de funciones especiales
[=] g =]
Visite nuestra aplicacion en linea para conocer el funcionamiento de su control remoto 2,
leyendo el cadigo QR que se muestra a confinuacion: =%

<S> REEMPLAZO DE BATERIAS:

1.- Encel reverso del control remofo enconfrara una fapa deslizable, cologue su dedo (1)

pulgarenlaflecha queindica la direccidn de apertura. ™~
2.- Retirelas baterias AM 1.5V tal como loindica la figura. ©) %”
3.- Inserte las NUEVAS baterias ABA 1.5V poniendo atencion a la polaridad indicada %

en el compartimiento que las aloja. IMPORTANTE estas baterias deben ser de la ®
misma marca y no se debe mezclar nuevas con usados.
@ N

4 - Coloquela tapa fal como loindicala figura.
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Precaucion

«  Siempreutilice baterias completamente nuevasy del mismo tipo al momento de reemplazarlas.

«  Siel control remoto NO va ser utilizado por un periodo de tiempo muy largo, refire las haterias del compartimiento para evitar que
el liquido se derrame y dafie el control remoto.

»  Laoperacion del control remato deberd ser contemplada dentro del rango de distancia permitido.

«  El control remoto deberd ser puesto a una distancia minima de 1 m del Televisor o cualquier reproductor de audio.

«  Siel control remoto NO opera correctamente, retire las baterias y coloque de nuevo dentro de 30 sequndos, si esto no le da alguna
solucién consulte a su centro de servicio mas cercano para adquirir asistencia.

Operucién de SWITCH de emergencia

Cuando el control remoto ha sido extraviado o dafiado, el usuario tiene la alternativa de utilizar el SWITCH o interruptor de
emergencia. Durante esta modalidad, la manejadora opera en modo  AUTO, de manera que la temperatura y velocidad de
ventilacion NO podrdn ser ajustadas. Una vez presionado el boton de emergencia, la manejadora verifica la temperatura ambiental y
enbase aello establece el modo de operacion que va ejecutar.

nota: Esto aplica para las manejadoras habilitadas para operar el modo HEAT.

EI SWITCH de emergencia se opera de la siguiente manera:

*  Levante la tapa frontal y localice el boton en el lado derecho de la
manejadora, esfe puede ser un botdn para presionar o un interruptor
deslizable.

Oprima o posicione en AUTO y la manejadora automdticamente
seleccionard entre el modo de operacion COOL, FAN o HEAT segin la
temperatura ambiental de la habitacion.

@

AUTO/STOP

« Para detener la operacion de la manejadora, presione el boton
nuevamente o deslicelo ala posicién STOP.

Switch deslizable
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Limpieza y cuidados del equipo

Precaucion

® Apague el equipo y desconectelo del suministro electrico antes de iniciar con la limpieza para evitar el riesgo de una descarga
electrica.

© Nunca rocie liquido sobre las unidades inferior o exterior, podria sufrir una descarga electrica.

@ o liquidos volatiles como el thinner y la gasolia podrian dafiar su equipo. (utilice una franela seca y suave o en su defecto
humedecida con agua o liquido limpiador.)

Limpieza de la caratula frontal

(Asegurse de retirar la caratula antes de iniciar con la limpieza)

O Retire la caratula del evaporadoe Usando la grdfica como referencia, sostenga

porla parte fronfal inferior ambos lados de la caratula a la vez que presiona para
liberarylevanta para abrir.

2 lavado: Limpie con detergente neutral y una esponja o brocha suave, nunca use
agua arriba de los 45 °C para limpiar el panel (temperaturas superiores podrian
causar deformaciones o decoloracion del panel) para secarlo utilice una franela
limpiay seca.

2 Instolocién de la caratulo: Posicione los dos soporfes de lo caratula en sus
ranurasy presione firmemente para cerrarla como se muestra en la figura.

Limpieza de los filtros de aire
(Cada 15 dias)

NOTA: Si la manejadora esta en un ambiente en donde existe polvo abundante,
es recomendable hacer la limpieza de los filfros de manera frecuente. Evite \
tocarlas hojas del serpentin existe riesgo de recibir alguna cortadura.
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Limpieza y cuidado
1.- Remover el filtro de aire

« localice las ranuras existentes en los lados laterales del panel frontal, jale hacia
arriba para abrir la cubierta.

«  Una vez abierta, retire los filtros levantando hacia arriba para desbloguear
posteriormente jale hacia abajo.

2.- Limpieza

= Para remover el polvo adherido al filtro, usted puede hacer uso de una aspiradora
o lavarlos con agua tibia y detergente neutro. Asegurese que el agua se encuentre por
debajo de los 45°C. Si sufiltro se encuentra demasiado sucio, es recomendable aplicar
esfe ultimo método.

NOTA: La temperatura del agua no debera exceder los 45°C, de lo contrario
puede deformar, decolorar o destruir el filtro.

3.- Reinstalacion

«  Simplemente inserte los filtros en direccion como lo indica lu figura y asegurelos
colocando las pestafias de sujecion en el lugar correcto.
o Presione la cubierta del panel frontal hacia abajo hasta escuchar un “Clip”.

Recomendaciones antes de uso
2 Verifique que ningdn objeto obstruya la entraday salida del aire.
2 Verifique que la conexion a tierra fisica ha sido conectada correctamente.

2 Verifique que la instalacion eléctrica considere un interruptor termo magnético

independiente y exclusiva para este producto.
© Verifique que las baterios del control remoto tengan carga suficiente para operar.

Cuando no lo usa por un periodo de tiempo prolongado

«  (ologue elinterruptor termo magnético en la posicion de apagado OFF.
«  Limpielosfiltrosy el cuerpo de la manejadora.
«  Retirelas pilas del control remoto y guardelo en un lugar limpio y seguro.
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Resolucion de problemas

Precaucion

No repare lo manejadora usted mismo, si lo hace es bajo su responsabilidad. Una reparacion incorrecta puede ocasionar

descargase

éctricas o riesgo de fuego, por favor contacte a su Centro de Servicio autorizado para una reparacion profesional.

Siguiendo los siguientes puntos de revision, podria reducir el tiempo de reparacion reducir costos.

Sintoma Posible causa

No arranca, o no echa aire frio justo despues de encender lo
manejadora. D

Para proteger la manejodora, el microcontrolador tiene un
retardo al encendido de 3 minutos, para evitar posibles dafios
ocasionados por arranques y paros simultaneos.

Manejadora provee aire con mal aroma justo después de iniciar
la operacion normal.

La manejadora NO genera malos aromas por i sola. Los malos
olores del ambiente pueden ser depositados en el filtro de aire.
Solucidn: Limpiar el Filtro de Aire.

Si el problema persiste, es inminente realizar un servicio de
limpieza con el centro de servicio autorizado.

Un sonido similar al fluir del agua se escucha justo despues de
encender la manejadora.

&
i

e————————)/

Este ruido es el flujo del refrigerante y es catalogado como una
circunstancia normal. No representa una falla.

Algunas veces una capa delgada de neblina, sale por lo
inyeccion de aire cuando opera en modo COOL.

o

Esfo puede ocurrir cuando la temperatura interior y la humedad
son altas. La brisa se debe a que el evaporador es rdpidamente
enfriado. Cuando la temperatura de la habitacion y la humedad
bajen, la brisa desaparecerd.

Se escuchan tronidos del pldstico al encender o cuando recién se
apaga la manejadora.

26

Esto se debe a la friccion causada por la expansion o confraccion
delas partes que estdn expuestas al cambio de temperatura.
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Resolucion de problemas

Sintoma Posible causa

Al encender NO arranca. « Esta prendido correctamente la manejadora?

oy 2
——— « Esta conectado correctamente?
ﬁ . « Esta protegido el protector fermo magnético?

@% EE « El voltaje esta alto o bajo? (Consulte a su Técnico)
I Breskc of « Esta activada la funcion TIMER? (Apagado automdtico)

« Lo temperatura programada es confortable?

« Existen obstrucciones en la entrada o salida de aire?
o Estasucio el filtro?

« Existen puertas o venfanas abiertas?

« Lavelocidad del abanico esta programado en LOW?
« Hay fuentes de calor en la habitacion?

o Remuevalas pilasy coloquelas de nuevo.

* No recibe seial aun cuando cerca? O existe alguna
obstruccion?. Verifique que las pilas del control remoto estén
en buen estado, sino esasf, reempldcelas.

* Sino responde, el control esta dafiado.

* Existe una alta humedad en la habitacion.
* La posicion del tubo de drenaje no es correcta.

Fuga de agua dentro delo habitacion.
gaceas © Tubo de drenaje desconectado de la charola de desage.

e Existen sonidos normales que van relacionados con la
operacion  de la manejadora, tales como encendido o
apagado del motor ventilador, ciclo de deshielo, flujo de
refrigerante efc.

+ Nose consideran comofallas.

Se emifen ciertos ruidos en la manejadora.

© Al encender la temperatura de lo habitacion es muy baja,
espere durante 3 minutos para que la manejodora caliente y
se prepare para el ciclo normal de trabajo.
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Seccion de instalacion

Notas importantes para antes de la instalacion

1.- Lainstalacion de este producto, debe ser realizada por personal calificado con apego alinstructivo que lo acompaiia.

2.- Para unidades que NO tienen clavija, el suministro eléctrico se conectara directamente al centro de carga. La insfalacion
eléctrica deberd considerar un inferruptor termo magnético independiente.

Ubicaciones NO permitidas durante la instalacion:

Los lugares mencionados a continuacidn, pueden causar una mala operacion de este producto. Para evitar cualquier problema contacte a su
centro de servicio autorizado mas cercano.

1.- Lugares con alta carga térmica tales como vapor, gas flamable o voldtil.

2.- Lugares en donde existan variaciones de frecuencia constantes generadas por equipo de radio comunicaciones, equipo de soldadura
eléctrica, equipo medico efc.

3.- Lugares en donde existan grandes cantidades de salitre en el ambiente.

4 - Lugares en donde existan agentes quimicos.

5.- Lugares en donde se utilice este producto para propdsitos diferentes a proporcionar confort.

Recomendaciones para el lugar de instalacion:

1.- Asegurese de NO obstruir la entrada y salida de aire de la manejadora, y verifique que la ubicacion seleccionada cumpla: con una excelente
distribucion de aire.

2.- Seleccione un lugar en donde se facilite la conexion del drenado de agua generada en el evaporador.

3. Elija una ubicacion seguray lejos del alcance de los nifios.

4 - Seleccione una pared fuerte y solida que soporte el peso de la manejadoray se encuentre lejos de provocar una vibracion.

5.- Asegurese de dejar el suficiente espacio al rededor de la manejadora (por lo menos 230 mm), para facilitar la rufina de mantenimiento.

6.- Se recomienda colocar la manejadora por lo menos a 1 m de distancia de Televisiones y ofros articulos eléctricos.

7.- Considere que el filtro de aire se debe de remover constantemente para limpiarlo, ningtn objeto debe obstruir esta operacion.

8.- Verifique que la instalaci6n fue realizada de acuerdo al instructivo.

Recomendaciones de sequridad

1.- Compruebe que el voltaje de suministro se encuentre dentro del rango permitido, verifique que el calibre del cable empleado en la
instalacion es el correcto asi como contar con un medio de desconexion independiente.

2.- Lainstalacion eléctrica debera contar con tierra fisica. Y debe ser supervisada por personal calificado.

3.- Se debe contra con uninferruptor termo magnético independiente para proteger la manejadora de alguna sobrecarga o corto circuito.

Nota: Una instalacion eléctrica deficiente puede dafiar su equipo, No ponga en
riesgo su inversion.
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Seccion de instalacion
Detalles de la conexion a tierra fisica:

1.- Lamanejadora requiere conexion atierra TIPO 1.

2.- El cable marcado con los colores amarillo - verde combinado, es el cable de tierra fisica, no debe ser utilizado para otros propésito
tampoco se debe mantener suelto sin ninguna conexion, podria ocasionar un corto eléctrico.

3.- Laresistencia de tierra debe ser acorde con el criterio interacional de instalaciones eléctricas.

4.- Nunca conectela conexion de tierra fisica a los siguientes lugares:

«  Tuberiadeagua

«  Tuberiade drenaje

o Tuberiadegas

«  Qtros metales

Recomendaciones Generales

1.- La conexion electrica asi como la de sefializacion, deben estar acorde al diagrama que viene pegado en la cubierta de control.

2.- Al reemplazar el FUSIBLE, asegurese que sea de la misma capacidad, este dato se puede verificar en el dispositivo que lo
confiene.

3.- Lamanejadora deberd serinstalada de acuerdo a la regulacion nacionales electricas.

Diagrama bdsico de instalacion:

aDAD = = o 0 [P
e &1
= e T =t
L4 ill=l & 1=
ﬂl P [ﬂ
Espacio hacia el techo P U - U
o

Espacio entre la pared

Salida de aire

Altura desde el piso
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Seccion de instalacion

1.- Fijacion de la Placa:
Marca en el centro de la placa

1.- Para asegurar un buen drenado, cologue la placa con pared Pared
un ligero declive de aproximadamente 1° - 2° hacia el @// — N
lado en donde esta ubicado el drenaje. J{%@ 101 ds ||

2.- Fiie la placa con fornillos y elementos que aseguren un 40c 0 mgs e s
soporte optimo. A @«u . {Jﬂi )

3.- La placa debe sostener un peso equivalente a los 60 Kg

sindificultad. Perforacion lado Izquierdo

Perforacién lado derecho
2.- Perforacion para la tuberia:

1.- Cuando realice la perforacion, considere un declive con un dngulo aproximado de 10 © hacia Interior
el exterior del muro para asegurar un buen drenado de agua. PN C—)

Aislante
2.- Cologue el tramo de PVCincluido con los accesorios de instalacién para evitar que se dafie la
tuberiay el cable al pasar a través dela perforacion.
3.- Instalacion del drenaje:
1.- Para un mejor drenado, la manguera deberd ser colocada con un declive hacia el
exterior. Doblada  Obstruida
2.- No doble, obstruya o dafie la manguera de drenado podria presentarse una fuga de
agua. ==
3.- Envuelva la manguera y tuberia con un material aislante cuando pasa a través de la
perforacion.

Solo frio / Calefaccion

Interior | L1[L2[ s [©

4.- Conexion de cableado:  cubierta de control

1.- Abra el panel de control
2.- Remueva la tapa de controles

= Exteri L1|L2| S
3.- Ingrese el cable de seiial desde la parte aerer g
. . , L1|L2
posterior de la manejadora atravez de la guia.
4.- Sujete el cable
5.- Siga las instrucciones de conexion —
6.-Cierre correctamente el panel de control. ALR FUENTE DE

[2 TONELADAS I I1 : TONELADAS " 1 TONELADA l

Conectar cable de
sefial a condensadora
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Seccion de instalacion

IMPORTANTE:

Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal calificado.

La conexion a la red eléctrica se debe hacer de acuerdo a este manual.

Es necesario contar con un inferruptor fermo magnético independiente y exclusivo para la manejodora.
Nunca trate de reemplazar el cable por usted mismo, contacte a su centro de servicio mas cercano.

El diametro del cableado debe cumplir con la Norma de instalaciones eléctricas vigentes.

5.- Montaje:

Tuberia enrollada

1.- Coloque la tuberia, cable de sefial y manguera de drenado listos para ordenarlos (fig. 5.1).
2.- Considere el orden de la tuberia, cable de sefial y manguera de drenado, tal como loindica la
figura 5.2. Esimportante mencionar que la manguera debe ir abajo de todos los elementos para
evitar escurrimientos. Una vez que estén agrupados, empaquelos con la cinta aislante
proporcionada junto con los accesorios.

NOTA: Existen modelos de manejadoras en donde la manguera de drenado y la tuberia vienen en
lados opuestos, para estos casos se recomienda realizar dos perforaciones y agrupar segin le
convenga.

3.- Cologue la manejadora colgando de la placa de instalacion asegurando que la tuberia y
elementos pasen através de la perforacion sin dificultades. Primero ensamble de la parte Manguero
superior, después de la parte inferior. Cuando termine de colocarla escuchara un dlip indicando de dienado Gro Alorte

que fue ensamblada. Mueva el cuerpo de la manejadora para saber si ha quedado firme. fi 5.2
1 Placa Soporte/sujetador
6.- Conexiones externas: de mo s
aca

de montaje

1.- Alinearlas tuberias con FLARE correctamente.

2.- Sostenga la seccion de rosca y con la llave adecuada ajuste correctamente. Para conocer el .53
torque que se debe aplicar, favor de hacer referencia a la siguiente tabla.

3.- Realice unvacio de 30 minutos por lo menos para asegurar un buen desempeio.

Diametro de tuberia Torque adecuado (N=m)
1/4” 15-20
3/8” 31-35 g
" 2055 Seccién con rosca i
5/8" 60- 65 .Tuerca Tuberia
3 0-75

Sujetadorﬁ &7 Llave de ajuste
31 I rr7 =20
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Seccion de instalacion

Antes de instalar la unidad condensadora, seleccione una ubicacién que le permita contar con los requerimientos minimos
para su correcto funcionamiento. De lo contrario se atenta directamente con la eficiencia, desempefio y en caso extremo conla

vida 0til de su condensador, a continuacion le presentamos algunas recomendaciones importantes:

1. Seleccione un lugar donde el aire y el ruido emitidos por e tondensador no moleste.

2. Seleccione un lugar con buena ventilacion.

3. Laentradaysalida de aire no pueden estar obstruidas.

4. Instalar en un lugar lo suficientemente fuerte para aguantar el peso y las vibraciones de la condensadora.
5. No puede haber peligro de gases inflamables o corrosivos.

6. Asegurese que lu instalacion sigue las distancias recomendadas en el diagrama de dimensiones de instalacion descrito a
continuacion:

Diagrama bdsico de instalacion:

g Retorno de aire 3

g L B

= ,,g‘ -

S A H

=¥ | -

7 »

Espacio hac -l
)

Mas de 50 cm

Espacio hacia la pared

B Al

Sulida de qire

( AVISO IMPORTANTE )

«  Lainstalacion ha de ser realizada por un profesional calificado.

« (onfacte con el centro de sewicio autorizado MIRAGE (CSAM) mas cercano de su localidad, para evitar un mal
funcionamiento ocasionado por una mala instalacidn.

«  Elmontaje, desmontaje o cambio desitio de la condensadora ha de ser supervisado por un profesional.

«  Launidad ho de fener una conexion correcta a tierra, de no ser asi, contacte con el centro de servicio.
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Seccion de instalacion

Notas importantes

Ubicaciones NO permitidas durante la instalacion:

Los lugares mencionados a continuacion, pueden causar una mala operacion de este producto. Para evitar cualquier problema contacte a su
centro de servicio autorizado mas cercano.

1.- Lugares con alta carga térmica tales como vapor, gas flamable o voldtil.

2.- Lugares en donde existan variaciones de frecuencia generadas por equipo de radio comunicaciones, equipo de soldadura eléctrica, equipo
medico efc.

3.- Lugares en donde existan grandes cantidades de salitre en el ambiente.

4 - Lugares en donde existan agentes quimicos.

5.- Lugares en donde se utilice este producto para propdsitos diferentes a proporcionar confort.

Recomendaciones para el lugar de instalacion:

1.- Asegurese de NO obstruir lo entrada y salida de aire de la condensadora, y verifique que lo ubicacion seleccionada cumpla con una
excelente distribucion de aire.

2.- Seleccione un lugar en donde se faciliten lus tareas de servicio y mantenimiento preventivo.

3.- Elijo una ubicacion seguray lejos del alcance de los nifios.

4 - Seleccione una base fuertey solida que soporte el peso dela condensadoray se encuentre lejos de provocar molestias por vibracion.

5.- Verifique que la instalacién fue realizada de acuerdo al instructivo.

Recomendaciones de sequridad

1.- Compruebe que el voltaje de suministro se encuentre dentro del rango permitido, verifique que el calibre del cable empleado en lo
instalacion es el correcto asi como contar con un medio de desconexion independiente.

2.- Lainstalacion eléctrica debera contar con tierra fisica. Y debe ser supervisada por personal calificado.

3.- Se debe contar con un inferruptor termo magnético independiente para proteger lu condensadora de alguna sobrecarga o corto circuito.

NOTA: Una instalacion eléctrica deficiente, puede dafiar la condensadora, no
ponga en riesgo su inversion.
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Seccion de instalacion
Detalles de la conexion a tierra fisica:

1.- La condensadora requiere conexion TIPO 1.

2.- El cable marcado con los colores amarillo - verde combinado, es el cable de tierra fisica, no debe ser utilizado para otros propdsito
tompoco se debe mantener suelto sin ninguna conexion, podria ocasionar un corto eléctrico.

3.- La resistencia de tierra debe ser acorde con el criterio infernacional de instalaciones eléctricas.

4 - Nunca conecte la conexion de tierra fisica a los siguientes lugares:

« Tuberiadeagua

o Tuberia dedrenaje

« Tuberiadegas

«  Otros metales

Recomendaciones Generales

1.- La conexion electrica asi como la de sefializacion, deben estar acorde al diagrama que viene pegado en la cubierta de control.

2.- Al reemplazar el FUSIBLE, asegurese que sea de la misma capacidad, este dato se puede verificar en el dispositivo que lo
confiene.

3.- La condensadora requiere deberd ser instalada de acuerdo a las regulaciones nacionales eléctricas.

Descripcion del proceso de instalacion

1.- Conexion de tuberia:

1.- Alinear las tuberias con FLARE correctamente.

2.- Sostenga la seccion de roscay con la llave adecuada y ajuste correctamente.
3.- Para conocer el torque que se debe aplicar, favor de hacer referencia a lusiguiente tabla. | Seccion con rosca .Tuerca Tuberia
NOTA: Si se aplica fuerza excesiva podria dafiar lo tuberiay producir una fuga.

i i Su'etadorﬁ@i :
Diametro de tuberia Torque adecuado (N-m) ! Llave de ajuste

/4 15-20
3/8” 31-35
A" 50-55
58" 60 - 65
34 70-75
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Seccion de instalacion

2.- Proceso de Vacio y deteccion de fugas:

1. Una las tuberias de liquido y succion correctamente con la valvula de servicio, mediante
latuerca hexagonal.

2. Apriete la tuerca hexagonal de forma correcta, recuerde que un exceso de fuerza podria
provocar fugas.

3. Conecte la manguera del lado de baja presion del manémetro en el puerto succion,
posteriormente el medidor de vacio entre la bomba de vacio y puerto de servicio del
mandmetro. (color amarillo)

Valvulas de servicio:

Manometros
a).- Liquido

(S

<E§:.
RS

Medidor de
nivel de Vacio

NOTA: Es recomendable cambiar el aceite de lo bomba de vacio segin lo
recomienda el instructivo, para evitar contaminacion de humedad en el sistema.

4. Abra el maneral ol maximo y encienda la bomba de vacio para iniciar la evacuacion. Es ba e Vacio
importante verificar que se esta realizando el vacio correctamente, para esto cierre el
manémetro después de 5 minutos y compruebe que la lectura del medidor de vacio s
mantiene. Al alcanzar 500 micrones, rompa vacio inyectando nitrdgeno seco y reinicie.
Realice este proceso 3 veces hasta alcanzar por lo menos 200 micrones.

5. Si se presento una perdida de vacio, esfo indica que el sistema tiene alguna fuga de refrigerante, si es tal el caso, debe abrirla valvula de sevicio
dellado de baja presién, para permitir la liberacion de refrigerante hacia el sistema. Cierre después de 5 segundos aproximadamente para tener una
presion deseabley detectar fuga o suministre nitrdgeno seco para esta farea.

NOTA: Una vez corregida la fuga retome al paso no. 4

6. Una vez realizado el vacio, abra los vdlvulas tanto de succion como la de liguido para permitir que el refrigerante salga al sistema. Se recomienda
hacer una verificacion de fugas lenta y profundamente.

NOTA: Una vez corregida la fuga retore al paso no. 4

ADVERTENCIA:
Una fuga de cualquier magnitud, podria repercutiren la vida oti

del compresor.

7 - Remueva las mangueras del mandmetro.
8.- Coloque lus tuerca de proteccion en las vdlvulas de servicio.
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Seccion de instalacion
4 - Colocacion de drenaje (HEAT PUMP)

En condensadoras habilitadas para operar el modo HEAT PUMP o ciclo reversible es necesario
colocar un aditamento para drenar el agua acumulada durante la operacion. El procedimiento es
muy sencillo solo siga los siguientes pasos:

a.- ldentifique el orificio que se encuentra en la parte baja del chasis.
b.- Coloque el aditamento para drenado dentro de la cavidad mencionada.
.- Coloque lo manguera de drenado para dirigir el flujo de agua al lugar deseado.

Aditariiento para
drenado

Rutina de chequeo después de instalacion:
a) Evaporador

COMPROBAR POSIBLE MAL FUNCION ESTADO
¢, Esta fijado firmemente? La manejadora podria caerse, moverse o emitir ruido
¢ Es suficiente el aislamiento de Podria generar condensacion o goteo de agua.
térmico?
¢ Es correcto el drenaje? Podria generar condensacion y goteo de agua.
¢La tensién de alimentacion es la Podria dafar la unidad

que marca la placa eléctrica?

¢Es correcta y segura la instalacion | Podria dafiar la unidad

realizada ?

¢La conexion a tierra es correcta? Podrian generarse descargas eléctricas

¢Es el cable de alimentacion Podria dafar la unidad

especificado?

¢Estan cubiertas las entradas y Podria disminuir la capacidad de la manejadora.

salidas de aire?
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Seccion de instalacion
Rutina de chequeo después de instalacion:
b) Condensador

COMPROBAR POSIBLE MAL FUNCION ESTADO

¢, Esta fijado firmemente? La condensadora podria caerse, moverse o emitir ruido

¢ Es suficiente el aislamiento de

termico? Podria generar condensacion o goteo de agua.

¢Es correcto el drenaje? Podria generar condensacion y goteo de agua.

¢La tensién de alimentacion es la

que marca la placa eléctrica? Podria dafiar la unidad

¢Es correcta y segura la instalacion

realizada ? Podria dafiar la unidad

¢La conexioén a tierra es correcta? Podrian generarse descargas eléctricas

¢Es el cable de alimentacion

especificado? Podria dafiar la unidad

¢ Estan cubiertas las entradas y

salidas de aire? Podria disminuir la capacidad de la condensadora.

Test de operacion:
Antes de iniciar:

«  Noactive la alimentacion eléctrica hasta asegurarse que lainstalacion ha sido completomente terminada.
«  El cableado debe estar conectado correctamente y debe estar seguro.

«  Verifique que las vdlvulas de refrigerante estén abiertas.

«  Polvoeimpurezas deberdn ser removidas de la manejadora antes de operarla.

Noactive la alimentacion eléctrica hasta asegurarse que lainstalacion ha sido completamente terminada.
+  Elcableado debe estar conectado correctamente y debe estar seguro.

«  Verifique que las valvulas de refrigerante estén abiertas.

«  Polvoeimpurezas deberdn ser removidas de la condensadora antes de operarla.

Metodo de prueba:

e Encienda el control remoto y presione el boton de encendido.
«  Elijo cada uno de los siguientes modos de operacion y analice si todo se encuentra dentro de los normal.

(mode: COOL, FAN, DRY, HEAT, SWING)

*  Una vez energizada, registre el voltaje antes de encender lo condensadora.

«  Encienday tome lu lectura de nuevo, la diferencia de voltaje no debe ser mayor a 6 volts segin la norma
oficial Mexicana de instalaciones eléctricas.

«  Verifique que lus presiones se encuentren dentro de los rangos normales.

«  Verifique que el consumo de corriente se encuentre de acuerdo a las indicaciones de la placa.
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Especificaciones Técnicas

= Compruebe los siguientes puntos antes de solicitar una reparacion o servicio técnico. Si los problemas persisten,
pongase en contacto con su distribuidor o servicio técnico.

MODELO Tonelaje BTU/h Volts Hertz | Watts| Amperes
EWF120B - CWF120B | 1 Ton 12 000 115 60 950 8,5
EWC120B -CWC120B| 1 Ton 12 000 115 60 950 8,5
EWF121B - CWF121B| 1 Ton 12 000 230 60 1000 4,5
EWC121B-CWC121B| 1 Ton 12 000 230 60 1000 4,5
EWF181B- CWF181B | 1.5 Ton 18 000 230 60 1600 .7
EWC181B-CWC181B | 1.5 Ton 18 000 230 60 1600 .7
EWF261B - CWF261B | 2 Ton 24 000 230 60 2000 9,6
EWC261B -CWC261B| 2 Ton 24 000 230 60 2 000 9,6

En caso de corto circuito u otra emergencia favor de desconectar
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Péliza de Garantia para su aire acondicionado

Lo felicitamos por su compra.

Leer cuidadosamente el manual de mantenimiento e instalacion, péliza de garantia y ponerlos en practica de uso,
le brindara un funcionamiento perfecto en su aire acondicionado, y una plena satisfaccion del usuario.

Se hara valida su garantia por medio de nuestros distribuidores solo en los siguientes casos:

RESTRICCIONES Y EXCEPCIONES:

1.- Para hacer valida la garantia, se debera presentar la poliza de garantia debidamente sellada por el establecimiento que lo vendio, asi mismo
el consumidor puede obtener partes, componentes y accesorios con el distribuidor que vendié el equipo y expide esta garantia. (CEDIF).

2.- Las refacciones y componentes empleados para la reparacion de su equipo no tendrén costo extra para el cliente, de igual forma los gastos de
transportacion y mano de obra que se deriven de la presente garantia, siempre y cuando se encuentre dentro del periodo de validez de la garantia.

3.- Lugar (es) donde se hara valida la garantia:

® Sila compra se efectta con distribuidores autorizados, la garantia se hara valida directamente en el domicilio del mismo distribuidor donde

se haya adquirido el producto.

® Si la compra se efectia en cadenas comerciales, la garantia se hara valida en los centros de servicio autorizados, o comercializadores
responsables en los domicilios que aparecen en las siguientes paginas. (Ver Anexo)

- COBERTURA DE NUESTRA POLIZA DE GARANTIA:

A partir de la fecha de compra, sin cargo extra al cliente y cuando
muestren defectos de fabricacion.

® 1 afio en compresor y partes.

® 3 meses para control remoto, tarjeta electronica y display.

- LA GARANTIA “NO” ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las
normales.

2.- Cuando el producto no hubiese sido operado o instalado de acuerdo con
el instructivo de uso que se le acompaiia.

3.- Cuando el producto hubiese sido alterado, reparado o instalado por personas
no autorizadas por el Distribuidor autorizado responsable respectivo.

Datos de Distribuidor / Comercializador Autorizado

(Distribuidor / Comercializador Autorizado)

Nombre: Firma del Técnico:
Email: Datos del Articulo:
Direccion: Marca:
Fecha de instalacion del Producto: Modelo:
Fecha de entrega: Y A A

IMPORTADO POR:
CENAGE S.A. DE C.V.

- CARRETERA GUADALAJARA - MORELIA
® No. 19200, INT 7, BUENAVISTA
/’,”7//2.99 TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO, MEXICO

C.P. 45640
RFC: CEN130902LZ4




www.mirage.mx
www.refacenter.com

INFORMACION DE CENTROS AUTORIZADOS

Soporte técnico via WEB: www.mirage.mx

CENTROS AUTORIZADOS MIRAGE
DOMICILIO OFICINA

NOMBRE COMERCIAL
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INFORMACION DE CENTROS AUTORIZADOS

Soporte técnico via WEB: www.mirage.mx

CENTROS AUTORIZADOS MIRAGE

£51A00 Clupa NOMBRE COMERCIAL DOMICILIO OFICINA TeLeFono Contacio
e Alerse Phzon O Frace Magalanes. e Genoro Rios Vazquez Jenararios_acapuco@hotmai.com
Gy manTmETo WiEGRAL [V A Gerero i v oo copicoatotocor
cusmo acaruco S ioscv M
oscoreenn o Corsroyere s 7 e oy compee, [ 1221 7| oo acerser PR
|Visita Alegre co. 39560 Acapulco. Gr (744483 1589 Marisol Garcia qrvumus Redeca, - amate
Wonico PAcHICA SN A e c, R *;4;‘ FERCC oS o PR e SN VAL ARG [ ——
st o o [ o s o s | L A feusinapersrizaromal <o
ey e Py
c e 377 06 40 CIL Ancres Barajas Ruiz.
- ERTSA SSTENS VAGR___ [~ oo o 175, o o 0o mere <4400 e ; iy
A lroge G4 ion CP. 44820 Guodoloiorg  Jolisco. OraE sz 124 foior A " Y Alorso @
291 A col. Res, Jardines cel ecen conmurader 5335 airfreshcool@hotmail.com
~ Ao &M 09 cel 3310085889 i
oo oo ot t7 o e[ 1601 530915475 31 ) o ————
naauErAQuE [E— oo 15039 478 35 ke o ety e sedcmeicocon
Caon v oz smamer 1 s msacd s caomio y—
PUERTO VALLARTA ‘Complementos Refacciones de [Fio Danwoio No. 174 Col, Lopes Moless Puerio Vol | (3221222:9950 y 22259 92 ce. Francisco Lopez/ Yurdia Cor franciscoloighofmalcom
Refrigeracion |aiisco C.P.48340 045-322-30-603-72 rancisco Lopez/ Tidia Can ‘complementos| @prodigy.net.mx
Comtco | temotiamicamastiasasocy |0 oo o FEw e o
Conuco [ 215 e oA R ——
ot Noto 56 4653 ComoraTnochin Do Pt | 10155 13 435003/01 55 I o
wexcoor | osmroroeaal [v— v 0151346005/ 01 [UNS— ———
comerico canneo o snvico scv. s ssazas e [E—— etascenagyahoscomms
[y ——— oo [ (=
o oo s p——
eronchy
= v WAL couAR T e —
ety Aew Acandanad |Ave. o ot Moy P 1383 Lo Lo e e—
A Calderon A.muvgu wmwkuu: P.4087 161453 53 409 40 * © o . .
MORELOS 'GLOBAL SERVICE MARKET [cote © oy - Hoenliepee Te.777 2447773 JOSE ANDRES MEDINA DELGADO
wonsos sndego 1 Vet e <77 7522720
curmavaca com eaiotworios [N g0 ratocct 2 Colvitoteria e | o1
Ao oA, . oo s o 171 Pl Catoto G S bt | 37550071 ca 05 71 . o
aconcmne: | oy comomosracnco [ e B — 18 s anotmanicom
NAYARI BAHIA DE BANDERAS AIRES ACONDICIONADOS MCR e Tel.322 104 87 83 Miguel Angel Fomero Gomez microc hotmeil.com
TePiC 5 - - T aotorE 7
P——— s T o o SIS Ty e o o ] S I T P ———
OGRS Gl T T T
A i RV ST T e
5 co '"‘ Fomes Jordines Gareia, Huevo 1.0 77 jvador Contreras Martiner scmventasaiive.com.mx
GARGIA__| Serilo Gorectvos Y arenimtenos[C210 80 Forom 23 Co 0 e wots1 167 r—— s
seuro warer ctmastoe S [R—
Jr— 21650 015937 [ [—
comonure o e A o o Ee o SRS AR5 DR
Muselo C 169 ol 811 04 87 944 Mcxtin Lops: ok
o oot T s i e B
Saa carana cumas comtmTEnoE e o eon 112 o i P R [ET———
CaperTa ot awener comas 0 Foco e 65 ol Lopes Hetocs Commora e | g roras P—— e
SANTIAGO ENAlRE ;/a ez 12078 Colona Los 8117720285 /814 593 8232 Sandra lsabel Morales seea2Dizaneimel.con
Shemas HoAG tocconata Domedtca T [T r———
Bolda Climas. Nicotas e s Garza . Nuevoleon CP. é ‘CEL. 0458110330452
GARZA cun vecios om [rowrice daStade T2 Ca. 8183133043 o o Moo Escopedo idolo_cimasie]28hoimail.con
uevo eon iy ses tore A s CEry—— ——
e o
JIE—— o ey oo Gacia [T ——
arooaca Ve it
sneco rioson son sato e o120 3 [— socimosac
Cimoy Proyeco bt |10 2o 0210 FacE e B0 G R[S ) i S o et Simarorsca At
T e e e e e — P ———
Todored o R [
comercaunavona Act (s semn [, 7% Jr— gt o
I
JPlaton Sanchez No.120 sur Col. Centro CD. Monterey Nueva | /824507 81 v 818 34204 7¢
Maxa Fiovon sarcrez < g Coloas 811 3630825
RSAR CUMAS Y FROYECTOS $A DE Cv_[0-15° /140 i B o1 20 09206y 07 Fonchco A
[ S T
T T P oy
sauwa e
[I—— oo . 20 ot can sctne s owoce esses Camanicie Comeesticm e o
s e [oca 2 corcomo s AV ADOITG UL VRS cimosepacagmotcom
s = — -
FRGRECEU Fovecio Boc ¥ Cale Gnocomo 173 Cart epes G pe—
OAXACA climatzacion Guilen o1l 7ITs0ses c
onxacA 150 Tecrosenvicios de Oaxaca 5 Pl Mot 51 124 3663951 1918477 Garios Loonerdo Gsorio Tores acic760121@gmai.com
V. 2 OVIEME 10 0 piragua ING FAL AH uz da Camen refigerantesdelacuencoholmal com.
[ f,‘ggg;m;u g*;é;;;u tapieo s 200 . RATAELNAKAHAA KB L1 0 ebieniccossroma o
A R W [ E—
puesa s 5O DE ALTAMIF A, PUEBLA,
Sistema di rigeracion Fermandez SIREFF ” - 22-36:85-566 Lic. Fidel Mateo Femandez cecilic siteff@holmail.com
e e T
GuEttTAro_| mActote TienotoGi i movimeNTo [ero o oo T TS -
auseo vt wsounons A i 0 145 ot sacna s ———
cuEkeTAr SRt oA e T —— T
Souoamon> i seRon oo s OO GRS R A p———
S pro e e e corew [ = P —— oS T—————
CANCIN 75.5.00.2¢ 2
Hidroaire del caribe S.A. de C.V. AV "“"”"3 "7A3‘°¢7°"° 7‘““”‘"‘“"’“"0/) 998-8-88-29-87 998 Carles Santemond) Eyra/lucia ventas@hickonire com.mx

41

SOY rrriz



www.mirage.mx

www.refacenter.com

INFORMACION DE CENTROS AUTORIZADOS

Soporte técnico via WEB: www.mirage.mx

CENTROS AUTORIZADOS MIRAGE

ESTADO ClUDAD NOMBRE COMERCIAL DOMICILIO OFICINA TELEFONO CONTACTO
AIR MAX CANCUN [ MCHUPETE LOCAL 2 ME17. LOTE 10. REGON e, 992517626 ISKANDER DEL CASTLLO MENOCAL a
cancoN e —— B R kG oG Yoo o — v
CENTRO O sERvicio DeL camse__[/< ‘“‘t» o ‘““ LTS RECIOTT00 CARCIR 950 402245 59325 1461 Lrin duoro Ue Hemonder sclos.ciongsiectgmallcon
- ; T
Servicios negraes deIngeneray _|eoneto Ve Manzana S Lofe 16 #22 Col Regir soasossz/ oo v oGO s
oo S riananes 1795 s priminsoiamcia o emomatostermat comyerisoncios
niegroieioscom
auNTANRROO pr—" pr— [ Feros s e 27 Caovo Ao Toper Waress O e Fo— RO AcoacoA o
s s wva [ TROPERTET COLBOR WBORE | ez 1 sonsrons o c
PLAYA DEL CARMEN . Montes s s, Call fuerte do Mo e s 118 [ .
[ee— o e P Corn e s P TZS e Faino Cat P————
LAY DEL CARMEN SOUDARDAD GUNIANA R0 CF ‘o
prEo—— [FrrssTomer o v @ o O] men P v— oo
SERVICIOS ESPECIAUZADOS MaRTNEr _[PLUTARCO ELAS CALLES 3312 COLONIA CENTRO, CF. 77600 9838331170 JOSE MARIA GUE MARTINEL lose-20anoimailcom
VAL QUNTANA RO
cHermAL
o 10,126 Ofhon . Banco ol Canto i783)832:59.50 cimocontortdschatumashormai.com
Gim Confort de Chotumal oo L Madere no. 126 Ofhen v slanco Col.Cortto [y og5107.75.44 NExTE 93] Netta Chovezb Chov o "
Chetoma - Gunetan oo 17060 o . neftcnavezahoimai com
1521400 7211555
ooy o G T [s—— [———
MATEHUALA 2 = T S
San s rorost INovATIoN Boovors oo s 107 G s derares w7 [ sz 2 o Juan Francisco Poredes Medono Juon o "
San Luis Polosi Telem Electonics I ependen - 2005 A Sor L] s 153676 v 81-50-482 Elk Mata Sanchez/ Ciistina/Norma erkmata @prodigy.netmx
oA T ———— R pr————— p—
NTROL [oeroioPezro. ‘:7‘ coloria vollado Nuevo, Cullacon 667-99-20:871 Alma Paticic Alcaia/ lose Vega ‘clima controlBhotmall.com
Pion e bos sor 1757 C. Casan Shaios. CF | 1o (G&71 760753 T y -
cunas 0 s cameroido sod <o
cusmcan o Ao A [y— [ ———
TALER EL CAPULE SA DE CV e e e 7 Aime Coro / Aleisei Gakolo followicopuonotmoilcom
prv—s AT T T e o e CP Sl [B 9T 67— o —y
p— F-drvoms VRS T e 2o Ao, o Coracar TearT/ 1977 s R
col0q Cr 8700 6471712300
e
Gursave SERENO DELNORORSTESA DECV[VILATATE 130 COL CENIRO GUASAYESNALOA CP81000 | 6878720533 687 67275 4 cosar
T T
!
sinaton [ . it 165128 Coros Guerena, Poly bodegomiogednomoi.com
Coloas 65157 050
oo 757 0 G T o [T B 5 05 T 4T p— SS——
MocHs Climos y Mulsenicios de Poctico | v >y Victoraruel Guere gueibarisanol
i pegoiccono 11 Copnarae rarmntes [sestssencs seraol e
CortrtCenter oo Tl dey Voero olncs cncecio i com
o s o = oz [ —"— [——
WazAAN REFR MAX/loper vodes us umberto _|Colle R Yoau! 358 Wasaen Sincioa CP 85017 N ST ———
I—— - T — ——— e pano AT o TR
NAvOLTO soLcumas [imoca 1172 CoPustio Nuero | Novolto Sraica oS0t éndez Cano soLcimesanotmalcom
o P S P ———— G B prym——
rote T p— TEw 8 61000 Gl [r— [
£ R0 AR T OUEE T CORA Y T iaee - —
oseoon (steC) NG oL AP C Gl gei1 150128 el Cuven Cabiec i o
[—— o eseccinio 19 e Connutay o e T [T——
[ 7uero o, 155 ent aroyo seco y aroyo Bonco. Co (eéz) 2516100
Seper Clinan s piccamer . a2 €62l 10484 e o <
v 7m0 0 omar y rovncia elaga . 72, frace Ler[eéz cees et sy IR
Mantenimiento nergral Blechomecanico (772742102 ome: s o ncia s o e hestorso Romero o exss abiz0sprodgyneims
(SRR 700 7221 COL SAN RN FEPVOSTIG T E -
P KOOM FORT MITAGE [P Ro0 w22 <o
rncorocs sarme popcmay moma [ aszasezrss co sczas e T
Reigeracion y Mutsenciosperer |1 4CO7OCA 17 2807799 col 4622 Royes Arro erez eyesorinc2Bhoimai.cor
pe— [ o CaTaa p— p—
sonowa v i son. 166221778 68 €6 G218 | osp Gpe, TrocorGenoro Acosta francisco Rutio | _jose mantointegratapotrmaiicom
okt efasco e Marterobento|C27 0085 S R 3512 Cal B 031 cera 38 3807526 errra s Gonies g, ot A P —
SyPEP R o
A IO Mo Canto d seniio Avirzodo Ochoa o 3700, Al €. 53457 o Josus Anfenio Ocoa Vo etaly  refocnocoutamortzysemesticognoimei.col
P o
o Prr— e 5o Toaer 177 718 Gl WgmeTanon S [T 5376 O FT———
y EACATEN
sa seRvicio ¥ Te.01 632 e o [ <iciorsetigeracion magacienatinaimol
MAGOALENA o v Rermts o oros Aorso Fveroa pi
O 7 T TR ATAORDS ¥ WA T ” JO—— p—
oon A Depol T 42188 icor Ao Gutiraz Gutienez dopoll &gl
cumaike ooy 217 o cene iea dela comisont 1, o142.7047 / 5421178880 ng. Ao Avarado
AGUAPRETA e e sS4 ST Col Bepive 55 6355350091 Dovic G david Uo7 ahomai com
woonss Wpatsy SoniciosdeNogels |l et 4715 <t G 7 osossnoglenson | s ceta [ mpanespen ciessenogcesarormoico
T50A% ANTONI ROoNGURE e NDe? [FESTC JRFEL 775 COL ARG COMRLCATCS e eonR ATON FODRG o o
Mega Servicio Orion fav. Reforma no. 530 Cal. 8elem Comaicoico, Tabosco DirsRssD L Ruben Dario de o Cnz  Paticia Lopez Molina
commicaico 011553} 3348780 ioonsseanoimet com
e oo Woge 1o Casorher voco S TemocknosSholmelcom
1A cumas s 9353340491 Caos Vero Gorie/ diona o0 e
F— o T PRp———— P ———— B m.w,m,;; e
) s i Pino Suerez 217 CouNueve Progreso H Carsencs. |17 104 7632937 16525 %) N N atiecomm
SERVIAIR foboico CPaészs 575226095 orentine Rubolc - 2
HCARENA == e .
CLS TECNOLOGIAS 345 0E OV T -
- R — ermscomperavosaprodigyne
[ Soon bane vrinez Pere otermscoporaivosaprodoy et
coamaso || oo e AconaicionAoos T kT e ocn [r——
asasco Teara CARLOS MARIO IMENEZ ARNUERO 50 7C0 AV MNK ATECOTAFA 32322570 CARLOS MARO IMENEL ARIIUERO o
ACANCA CEIS0 MANUEL HERNANDEL GARGIA £==3 514106 068 c o Gorcio 2
—T— REGERACION CACHE Ao v Co TR ee TS IR OGRS DL CATVEN ARG NGRS | concre sievmocomm |
N (791 35406.74_col, 97313 R
Servicio Tecnico de Tabosco [onos Croon o, 17 nen 119l Afasta . . 36100, 1399- Cel. 99 32 0020 47 Niguel Aloerto Hemandez servitec tab@hatmailcom
Guodaupe Homonder
SERVICIOS INTEGRALES FISIR___|FLORDA # 138 COLONIA. FLORIDA. VILAHERIOSA TAPASCO) s9267308
oo oo T . .
ViARERMOSA cumssur 0 omoio Tobe 5 2 Mogono
P node’s o osecdor e aps TS P Tera 7 P ————
GIICOR? REFRIGERACION rors o4 occs 5 Gl wavarmina winrfon Veracrz 1o 22250701 JorgaHororo GarcofAdela sonfiagn e
oo oarwes s e o 0 B con e T cleph ooy et
[ ciico ol 15 e o 86140 cudos Vileramore, Osisaiess Cotos g Grcio Suadoiupo fciepionagm com
Sonicos Epson ipica Col 18 de Moz C7 66120 ciudod Vienameso, o s s s
Cavite || Neires tpectioios egare |05 o TR0 Ao CF 986 8 TR [ — [Ee——
v prp— [ iore mverico iadios Sepims 226 CaCaro B e — p
TamAUPAS E G -
E— A 3 COL CaNTRG T 50 WIGTE. ERALA P —— T mioge TR
CTRAET e BN e oo ot R B———
CUMAS MIGUEL ALEMAN “CUMASMAT |/ 2 TTIRIe;

42 I r727 =20



www.mirage.mx
www.refacenter.com

INFORMACION DE CENTROS AUTORIZADOS

Soporte técnico via WEB: www.mirage.mx

CENTROS AUTORIZADOS MIRAGE

ESTADO CIUDAD NOMBRE COMERCIAL DOMICILIO OFICINA CONTACTO
oM oo oS IO 847 717 4394 cel. ores/ Jose.
LIS Camblo de Nombre Neckel 8672003232 Medina Roque. om
) (es810194415/ (26381615621 B "
CUMAS Y ePAGCIONES o MatAoR0s [CE SR s Gl Conto <750 el L bt o amestocdoresematemoouitos
MATANOROS vctomarcs . Toma i - malamoioseoimal con
7 e Pan e oyTay 14 [ERR BT 6 SRR E —
Climo Control Credit cm mnu Am; <o, 8739: Mu?umm% 9290 g, Deriel Machi/ :mv ionaclientesBclima controlcomm
TAMAULIPAS Co. MADERO Ozzono Aire Acond. Y Reiig o aweann . 1710 Colenia 8o flores 833:210-1821 Cloudia Verorica Alaris Aguire eronicadianis009@hatmail com
Monlerimieno de Climos Tampico |14 A/47152 101 1 ~'°‘ S et o el Romon Cectlo Cruz [ —
ES—— C T E ST o r—— SonaanoTmaT o
TAMPICO Climas Batsa E;g‘;”‘:: ;;;f“ Nuevo Progreso. fami co. B3155:87:54 naxtol | FOToNdo Baulitta MorenofOscar Reloel foafsaaprodigy.net.mx
P 333.315.08.56 o ©
T = T TR 30075 2 8B TE p—
ELECTRONICA jcP 59337 Tompico, Tomaulipes /868 - -
ot ‘erico i LomaFa Ca. Reynosa 1o01) 8999564340 otcn I .
Tamauipas CP 88715 899 899 7266 | 899-912:65-66 enjor - olals
CrV MANTENIMENTO [ ora o ST o el ot w301 Foree T T — cpvmantenimentothotmal.com
e 833526 6577
Tamrico Climas det oo . Cuoutemac no 73, co. Tampico  Allamia Tomouipos | nevel 8333840236 .| Scxoni Pineia Contreres uis Felpe 1 tegloctimos fampicaBhotmolcom
53330059
- oot o T8 CaSon Taaie CF e Aiama T 8507 — P —————
ALTAMIRA Gims y Rekigerocion tare i 121 s wiouel . varer ]
Senclo Erpecialzodoteon [0 Jomasa 3 Co S iobel V. Constiacoacos  Verocir | 721.21-062111721 224 1370 Cosor oncres Lo
TRES REVES FIECTRONICE Y FANCRCO T 7 COLTATRS e AR e IR oo oot
MORENOHAAL S A. DE C.V. o= cussrznioc 2705, co pueeio menco.crsesto PAFAEL ANIONO MORENO IVENL morencncaatinoimalcom
p— ot Serio e 308l Cor G Coreaconee — ” p—
seavi cum Cote Fomon o 504 Co oo Confzaconioosver 21 27947 Roset varin: Castlo [———
e e Py -
g 5410
Consi Sendios Cavaratar___ |- 8670 Jcte .17 CalciCanto Coiacoccos | S22 Ia2s 2230788 [EI——— S ——
S R TS —
corvova Technosenicio ecte 120,911, corsoba veracn 01271 106958810 Hugo Namaradevadia
e onicioananoirc
220179
[c5e Caon Grerme = - P—
oA Simar e Rogsto varine: & Sver2anom
oo = Vor ) .
REFRIGERACION SARAHONA o o reipe
ERiCios |_ucm\amorm T Ca RGeS Vo Vet TeL01 92224 70 o e oo
. T T Concapeion Zuiga Hemand pmyantasa outook.cor
oo A e oo cr 570 DL T R
ACAYUCAN Servicio Rios. - 0. 116 Cal Revolucion . Acayucon. 924-106-4124 Felipe Rios/Jenny. feliperias_0é@hotmail.com
Frigomar F"“Q oo l""qve 8 oo San Miguel Cludad San Andres 2949428801 Erasmo Martinez Rojono. climas_figomardhotmail.com
SAN ANDRES TUXTLA
SERVICUM Fce (‘e"'m CP#5700 San Ancres T, (294) 742 81 83 Juan Carlos Martinez Cano Icatosz012agmai
Corporativo Air consa veroenz. C.7. 229-199-1101 Y 229-260-3206. Rolando 5 ome [
jlcomienidoglcong gandicon
oo st A soice |G TSR G G CF T Ve mrT P Felrensilshtml comomeroceano
- 3CP 1 203671989 12291071300 TEODOR HORACIO MUNGZ REYES cibrsasuonvisiontiorl.com
vemcrur 5 Vi AR MewepEz [0 LAANIGUA 215, E0LCaRO AVARADO ez 05 AR AN [——
veracuuz
ueto Mol rm. 84 enire fores magany bartolome de s T . Icovboscal@hoimaicom
P T I ——— R ———
- e Canay Conet )
rorEsionaLEs K B ector .
Fiza Refigeracion y Eiciencia fnergefica vereui. 161229 261 0468 229 2932729 Uiss Zamor Severino o
wima tecnologia Miage (L) (229) 78081437 9371357 | v Anfonic Corcos CostiofRosaio Vilosanior | o iarecrcode. vergremotcor: |
MG SERVICE [CALLE 2ARAGOZA #102. COL TAIN, POZA RICA, VERACRUL 76967814 SALOMON MORALES GOMEZ meservice2sBgmallcon
TR TRRETO = . Yy
rozamca ComDT [sovor so0n cozr e Ta 72161 600 o
Refocciones  Refigeraciones delnare | 7o, ol 042 1011 Colrio o1 o 017629221172 Ronuto Gasgalseatiz Saazar Fomioia
WARINEL O LA ToRRE REGESA Ak Acondcionada [ o 200 200 Lo Cenio CF 7500 Vi 96 oriha Pt iota Moo “egesaaireacondGonodoBoimolcor
centro o servicio manoto S Lo esaving con Omedo 147 Cal e o CP94275 Jose Ml Gormez Lopez tecmondlalShotmalcom
B Qlicing: 229980 6223
B0CA DEL RO p— [S727oR0 ™ Ei00 FRvERo WRTor BoCA b pop— S
e Cortavar w112 50en oo o v ar vae | T N o o coe | e doga veeaTeoT
iogia Miage CotaVerde ro. 412 I Rio veracnz C. 9429 = I Cercos CortloRosoro Vil IR s
s cronras vinsee c=e= - ez o ees Garsororc S—
. o zsy vz 0 2nn fefihogarpotasbolmacom
Rerm-HOGAR o anericos 460 cai e massiro cp 91030 Xalopa, Verocn: Angel Ajancia Hemande: Pates/ Al Jaguein hogaplolosahoinal.com
AT 289888096 i ratnogarshopimas
5 REET e | 0T 1 ; " pT—
rerexa ; oo S Hoctor Oriz Luna o
PP Rv\ruavoer*ﬂ ol iionavT Tenechogs G eaD Troan e 6 17 po
TuxeAN v CORTTEVET TR
PROVEEDORA DE EPACCIONES PARA |-G 1A FVePA o1 783y 0220024 7613542651 - o e 1 anomatcor
ACION Crsza0 7628241008/ 7620221172 o ~
Cimataea 7= 7755 o, S e e W o 7| sec095_srvsoonss | i Jeso vl U s achoco e ——
29 294 por 32 col. lemon ciudad Meida, Yucoton P | 21391 9277525 1927 8555
Climos sarn o127 274 por 32 c0. Weman ciudod Merd Yucoten CP 991215 8282 Csl. Patio Leonacy kaina i soft Bhotmai com
e s
- s 06 x93 95 105924 oL oo, meron, vocaan | 7712 (T Saasss AN GULLEAMO G SANCHEL anctitscnsons1 Bgmalicom
TGOS Y T 1= S e e
Zr5nm ; I Serlcarieicraetomerdacor
oo T 4505 OIFFaIves e Eagenia Conlo Hemande: corosizeinsiclacionesc com
o
YUCATAN MERIDA REFRIMART DE MEXICO SA DE CV. |Calle 43 por 52y 54 458 Col Centro Merida, Yucatan CP7000] 999 923 61 62/ 923 60 62 Jorge Miguel Agullar Safar jorgem.aguilar@refimartmenico.com
39 461-0 Col Jesus Caranza Merit ueatan 0p |15/9997 273622 999 286 1489 Maria Concepcién Cimé Chan iermosenvicio@hotmail. com
TERMOSERVICIO DELSURESTE [t 29 610 ColJess o, Yucotan CPI710 s o s Concepidn Cimé Ch . —
R0 siaL [Cole 77 Py 20 727 o= el e tera Tucaion 10999 6887787 Jorge Egarco e Poon cdminstacionagruposialcom
oor (2o 7SR T Vi A e o Fron Tricomane. ==
© e Ron o Froncisco
o
High Heckonics Senvice [ s marco yocmon G priay o €2 200r ) o " e
Qlissols77- 1376 v
acaon TAcaEcAs | Bectonice y ebgmadonon tocaecos [Le0? oo OA G =T waomeny [— pr——

43 I r727 =20



www.mirage.mx

www.refacenter.com

PP r7 2720

INVERTER fFrd

MANUAL DE USUARIO
E INSTALACION

V.1118

+ En caso de corfo circuito favor de desconectar la unidad del centro de carga.
+ Favor de leer el presente manual antes de poner a funcionar su Equipo.

+ Para servicios de maptenimiento o alguna duda favor de llamar a su centro de
sevicio qutorizado mds cercano.

+ Paralainstalacion de esta unidad contactar a uninstalador Autorizado.
+ No dejarla unidad ni el control remoto al alcance de los nifios.
+ Lainstalacion eléctrica de esta unidad deberd ser por personal autorizado.




