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CERTIFICADOS CON LA MAXIMA EFICIENCIA MUNDIAL
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MANUAL DE USUARIO
E INSTALACION

V.0621
S

M 0 D E I. o s: REFRIGERANTE ECOLOGICO

R32

+ Encaso de corto circuito favor de desconectar la unidad del centro de carga.
+ Favor de leer el presente manual antes de poner a funcionar s Equipo.

+ Para senvicios de mantenimiento o alguna duda favor de llamar a su centro de servicio autorizado
mds cercano.

+ Para lainstalacion de esta unidad confactar a un instalador Autorizado.
+ No dejarla unidad ni el control remoto al alcance de los nifios.

+ lea este manual defenidomente antes de instalar u operar su nueva unided de aire
acondicionado.

+ Asegirese de guardar este manual para futuras consultas.
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Registro del Producto

Gracias por adquirir nuestro producto Mirage.

Le invitamos a leer completamente este manual de uso, lo guiara para
que aproveche al maximo su producto.

Recuerde registrar el modelo y nUmeros de serie que se encuentran en
la parte lateral de la unidad.

Numero de modelo

Numero de serie

Fecha de compra

Engrape el recibo al manual, lo necesitara para recibir el servicio de
garantia.
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Seguridad

Su seguridad y la de los suyos es lo mas importante.
Le recomendamos que lea y obedezca las advertencias e indicaciones de uso incluidas en
este manual, tome en cuenta siguiente simbologia:

SiIMBOLO DE ALERTA: Utilizado para advertir riesgo potencial de dafio o
muerte personal o hacia terceras personas. Los simbolos de alerta, llevan la
palabra “PELIGRO” o “ADVERTENCIA” justo después de su icono. Estos
mensajes tienen el siguiente significado:

Este simbolo muestra que este aparato utiliza un refrigerante
inflamable. Si el refrigerante se fuga y se expone a una fuente de
ignicién externa existe riesgo de incendio.

Riesgo de muerte o dafio severo si no se

A PELIGRO siguen adecuadamente las indicaciones.
Riesgo de dafio severo o leve, si no se

A ADVERTENCIA siguen adecuadamente las instrucciones.

Todos los mensajes de advertencia nos incidan cual es el riesgo potencial de dafio, como
evitarlo y nos dice que pasaria se omiten las recomendaciones.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

ATENCION: Para reducir el riesgo de fuego, choque eléctrico o algun dafio al utilizar su
acondicionador de aire, siga las siguientes recomendaciones.

= Conecte a un toma corriente que = No utilice extensiones para conectar
tenga tierra fisica; el toma corriente su aparato.
debe considerar fase, neutro y tierra
entre sus terminales. = Desconecte el equipo antes de dar
servicio o cuando no este en uso por
= Noremover la terminal a de tierra de un tiempo prolongado.

las clavija de su aparato.
= Nunca mueva esta unidad por si

= No utilice adaptadores o solo, utilice ayuda de 2 o 3 personas
convertidores para conectar su mas si asilo requiere.
aparato.

MANTENGA ESTAS INSTRUCCIONES EN UN LUGAR SEGURO

SO rrrze 2 |
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Seguridad

ADVERTENCIA

Se debe seguir la informacion de esta guia de uso y cuidado para reducir al minimo el riesgo de
lesiones personales, incendio, descarga eléctrica u otras condiciones peligrosas.

Las instrucciones en esta guia de uso y cuidado no pretenden abarcar todas las posibles
condiciones o situaciones que pudieran ocurrir. Tenga precaucion y cuidado cuando instale,
ponga en funcionamiento y limpie el aire acondicionado.

« Utilice este aire acondicionado solamente para
lo que fue disefiado, segun se describe en esta
guia de uso y cuidado.

Antes de poner en funcionamiento, este aire
acondicionado debe instalarse correctamente y
estar conectado al tomacorriente apropiado que
corresponda al cable de suministro eléctrico del
aire acondicionado segun la seccion de
instalacion de esta guia de uso y cuidado.
Nunca jale el cable de suministro eléctrico para
desconectar el aire acondicionado. Tome
siempre la clavija con firmeza y jalela en linea
recta del tomacorriente en la pared.

Reemplace de inmediato el cable de suministro
eléctrico si se dafia de alguna manera. Se debe
comprar el cable de suministro eléctrico con el
fabricante del aire acondicionado y lo debe
instalar un técnico calificado. NO utilice un cable
de suministro eléctrico que tenga fisuras,
grietas, cortes o que tenga dafios en algun lugar
a lo largo del cable mismo o bien en el extremo
de la clavija o en el extremo conector.

Apague el aire acondicionado y desconéctelo
del tomacorriente en la pared antes de limpiarlo
o de darle mantenimiento.

No almacene ni utilice materiales ni liquidos
combustibles ni inflamables en el aire
acondicionado o cerca de este.

Si la configuracion del tomacorriente en la pared
no corresponde con la configuracion de la clavija
del aire acondicionado, un electricista calificado
debe cambiar el tomacorriente en la pared.

Este aire acondicionado contiene refrigerante
R32 y requiere que técnicos certificados

utilicen el equipo, herramientas y estandares de
seguridad adecuados aprobados para este
refrigerante. Utilice unicamente equipo

SO iz

certificado para el refrigerante R32. Ademas,
segun las leyes federales, todo refrigerante
debe retirarse del aire acondicionado de manera
adecuada antes de que se le deseche.

Este aire acondicionado no contiene partes a las
que el cliente pueda dar mantenimiento. Si tiene
problemas o dudas sobre el funcionamiento del
aire acondicionado llame siempre al centro de
servicio al cliente de Mirage:

018004205878

Asegurese de que el aire acondicionado esta
instalado correctamente y de manera segura en
la ventana, segun las instrucciones de
instalacion que se incluyen en esta guia de uso
y cuidado.

NO haga perforaciones en la base ni en los
lados del aire acondicionado.

NO meta los dedos u objetos donde se
descarga el aire o donde entra el aire en la parte
delantera del aire acondicionado.

NO ponga en funcionamiento el aire
acondicionado con una cubierta protectora en la
seccion exterior.

NO obstruya las partes por donde se descarga
el aire o por donde entra el aire en el panel
frontal.

No obstruya las rejillas laterales del exterior del
aire acondicionado.

NO coloque ningun objeto en las secciones de
entrada ni en las de salida del aire
acondicionado.

Ponga en funcionamiento el aire acondicionado
con el filtro de aire instalado.

Guarde esta guia de uso y cuidado, la caja y el
material de empaque para utilizarlos en el futuro
cuando quite, guarde y vuelva a instalar el aire
acondicionado.

3 1
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Seguridad

ADVERTENCIA

Este aparato contiene una cierta cantidad de refrigerante fluoruro de
metileno (R32), un gas natural con alta compatibilidad con el ambiente, y
R32 también combustible.

Durante el transporte e instalacion del equipo, se debe tener cuidado
para asegurar que ninguna parte del circuito de refrigeracion se dafie.

El refrigerante que se fugue de la tuberia puede encenderse o causar
dafios a su vista. Si se detecta una fuga evite las flamas o fuentes
potenciales de calor y mantenga la habitacién en donde se encuentre el
refrigerador ventilada por un cierto tiempo.

« Con el fin de evitar la creacién de una flama por la mezcla de aire y la
fuga de gas, el tamano de la habitacién del refrigerador debe ser acorde
ala cantidad del uso del refrigerante.

* No opere el equipo si observa un mal funcionamiento, favor de consultar
al servicio técnico calificado.

 En caso de que ocurra algun dafio, evite la exposicion a fuegos abiertos
y cualquier dispositivo que genere una chispa. Desconecte el aparato
delared eléctrica.

* No opere su equipo si observa un mal funcionamiento, favor de
consultar al servicio técnico calificado.

» En caso de que ocurra algun dafo, evite la exposicion a fuegos abiertos

y cualquier dispositivo que genere una chispa. Desconecte el aparato
delared eléctrica.

LEAY SIGA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Y77z 4
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Advertencias

4 N\
Lea cuidadosamente las siguientes indicaciones antes de operar este producto
Cuando el voltaje La instalacion fija No dafie ni
0 de suministro ® debe contar con un ® maltrate el cable
eléctrico es muy medio de de suministro
alto o muy bajo, desconexion de la eléctrico, si lo
los componentes estan expuestos red eléctrica con una separacion encuentra en mal estado por
a sufrir dafios. Para evitar este tipo de contacto por lo menos de 3 favor NO trate de reemplazarlo
de situaciones No lo opere durante mm en todos los polos. usted mismo. Contacte al
fluctuaciones de voltaje o Asegurese de desconectar el distribuidor de este producto
Condiciones de voltajes fuera de equipo cuando este no se para adquirir asistencia de un
rango. encuentre en uso por un tiempo especialista.
prolongado.

e

No deje puertas ni No obstruya la La instalacion
® ventanas abiertas ® corriente de aire en ® eléctrica de este

mientras el equipo se la entrada o salida producto, debe ser
encuentra en del equipo. Causara independiente y
operacion. Esto reduce su un mal funcionamiento y reducira debe contar con un interruptor
capacidad y eficiencia. su capacidad y eficiencia. termo-magnético acorde con las

especificaciones técnicas del
producto. Nunca prenda o apague
el equipo utilizando este medio,
podria dafar los componentes
internos.

Z
L 4

Si percibe el aroma a Agentes quimicos, Nunca trate de
o humo o se presenta ® combustibles, gases ® reparar la unidad

fuego, desconecte el y otros elementos por usted mismo
suministro eléctrico inflamables, una reparacion
en forma inmediata. Contacte al deberan permanecer por lo menos realizada sin supervision de un
centro de servicio autorizado para a1 metro de la unidad manejadora. especialista, podria ocasionar un
obtener soporte. Podria existir riesgo de explosion. dafio irreversible. Contacte a su

centro de servicio autorizado.
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Requerimientos
UBICACION DEL EQUIPO:

Importante:

Antes de instalar verifique las regulaciones nacionales vigentes; no ponga en riego su
inversioén, si desconoce el proceso de instalacion, no dude en contactar centro de
servicio autorizado mas cercano de su localidad.

Acontinuacion se en listan algunos consejos basicos:

« El equipo debe instalarse sobre una superficie plana para minimizar el ruido y la
vibracion.

< Launidad debe instalarse cerca de un tomacorriente con conexion a tierra.

« Launidad debe estar ubicada por lo menos a 30 cm (12 inch) de la pared mas cercana
para garantizar una circulacion de aire adecuada.

« No obstruya la seccion de descarga de aire caliente ubicada en el exterior del
acondicionador de aire, podria sobre calentarse y dafarse.

- Para mayor durabilidad, mejor desempefio y ahorro energético, no olvide dar servicio y
mantenimiento al iniciar y terminar la temporada.

« El aire debe circular libremente por las
ranuras localizadas en la parte trasera del
gabinete.

IVENFNERRIRERINENRRINRNERRRRRRRNAI

fa—
1

Dimensiones de Dimensiones de
ubicacion minimas ubicacion recomendadas

Nota: Laimagen mostrada, puede NO COINCIDIR con el equipo fisico que usted compro.

Ve oo 6 |
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Instalacion

No olvide considerar:

- Interruptorindependiente de acuerdo a las especificaciones técnicas de este aparato

- Instalacion eléctrica independiente utilizando conductores segun las especificaciones.

« Instale y asegure firmemente esta unidad y su instalacion de puesta a tierra.

» No coloque muebles u obstaculos en ninguna de las descargas de aire de este equipo.

Preparacion del kit de ventana

1) Preparacion del ducto de escape

Presione el ducto de escape en el conector de
ducto de aire a riel y al conector de ducto aire
delaunidad.

2) Preparacion del ducto de escape

Inserte el conector de ducto de aire en la
unidad mientras el gancho del adaptador esta
alineado con la guia de la salida de aire y
deslice el conjunto de la manguera de escape
a lo largo de la direccion de la flecha para la
instalacion.

3) Preparacion delriel de ventana

» Dependiendo del tamafio de su ventana,
ajuste eltamanfo del riel Ade ventana.

» Si la longitud de la ventana requiere dos
rieles de ventana, use el tornillo para sujetar
los 2 rieles de ventana una vez que estén
ajustados a lalongitud adecuada.

No remueva la terminal de tierra.

« No utilice extensiones.

A ADVERTENCIA

Conecte el equipo en un toma corriente que tenga tierra fisica.
« No utilice el adaptador para conectar en toma corrientes normales.

El omitir estas recomendaciones, podria ocasionar, muerte, dafio severo, fuego o descarga
eléctrica.

Ducto de escape

Presionar en / Presionar en
- f _@

Conector ducto de
aire a equipo

Ensamble de
ducto de escape

Conector ducto de
aire a riel

Asegurese de que el gancho del adaptador esté
alineado con la guia de la salida de aire

Gancho Guia

Conector duéto Salida Asegurese que el conector
de aire a riel de aire  este colocado en la guia de
la salida de aire
Tornillo
Riel A Riel B

SO iz
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Instalacion

Nota: Una vez que el ensamblaje de la ducto de escape y el riel de ventana ajustable estén
preparados, elija uno de los siguientes métodos de instalacion.

Instalacion en ventana horizontal o vertical

1) Corte las tiras de espuma adhesiva a la longitud adecuada y fijelas al marco de la ventana
marco como se muestra en la siguiente figura:

Sello de espuma

S Sello de espuma
con agesivo

con adesivo B

z

O

Sello de espuma Sello de espuma
con adesivo A con adesivo A

2) Coloqueelrielenenlaaberturadelaventana

Riel B
(Si se requiere)

Riel B
Riel A (Sise requiere)

3) Corte una tira de sello de espuma para que coincida con el ancho de la ventana y cierre la
ventana para evitar que el aire escape al exterior o entren insectos a la habitacion.

Foam seal C Foam seal C
( (Non-adhesive type; \ ( (Non-adhesive type) N
4) Silodesea, instale un soporte de seguridad para bloquear el movimiento de la ventana.
~ | h ~ ™)
el Sspne
P O

2 Tornillos

\ 2 Tornillos

Ve oo 8 |
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Instalacion

5) Corte las tiras de espuma adhesiva a la longitud adecuada y fijelas al marco de la ventana
marco como se muestra en la siguiente figura:

T ~

Nota: Para garantizar un funcionamiento adecuado, NO extienda
demasiado ni doble el ducto de aire. Asegurese de que no haya obstaculos
alrededor de la salida de aire de la manguera de escape (en el rango de 500
mm) para que el sistema funcione correctamente. Todas las ilustraciones
de este manual son solo para fines de explicacion.

N

g

Su aire acondicionado puede ser ligeramente diferente. La forma real prevalecera.

Drenaje

Durante el de deshumidificacion, retire el tapon de drenaje
superior de la parte superior de la unidad, instale el conector de Manguera de
drenaje (conector 5/8 hembra universal) con una manguera de ~ 9"¥°
3/4" (adquirida localmente). Para los modelos sin conector de

drenaje, simplemente conecte la manguera de drenaje al orificio.

Coloque el extremo abierto de la manguera directamente sobre

el area de drenaje en sobre el piso.

Retire el tapon de
drenaje superior

Durante el modo calefaccion, retire el tapon de drenaje inferior de
la parte inferior de la unidad, instale el conector de drenaje Retire el tapon de
(conector 5/8 hembra universal) con una manguera de 3/4"  drenajeinferior
(adquirida localmente). Para los modelos sin conector de Manguera de
drenaje, simplemente conecte la manguera de drenaje al orificio. drenaje
Coloque el extremo abierto de la manguera directamente sobre

el area de drenaje en sobre el piso.

Ve oo 9 |
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Instalacion

NOTA: Asegurese que la manguera esté bien asegurada para evitar fugas
de agua. Dirija la manguera hacia el desaglie, asegurandose que no haya
dobleces que impidan que el agua fluya. Coloque el extremo de la
manguera en el desagie y asegurese de que el extremo de la manguera
esté hacia abajo para permitir que el agua fluya sin problemas. Cuando no
use la manguera de drenaje, asegurese de que el tapon de drenaje y la
perilla correspondientes estén firmemente instalados para evitar fugas.

-Cuando el nivel de agua de la bandeja inferior alcanza un nivel
predeterminado, la unidad emite un sonido 8 veces, el area display en el
equipo muestra el codigo "P1". En este momento, la operacion del equipo se
detendra de inmediato. Sin embargo, el motor del ventilador continuara
funcionando (esto es normal).

Mueva con cuidado la unidad a una ubicacién con drenaje, retire el tapon de
drenaje inferior y deje que el agua se drene. Vuelva a instalar el tapén de
drenaje inferior y reinicie la maquina hasta que desaparezca el simbolo "P1".
Siel error se persiste, llame al servicio técnico.

NOTA: Asegurese de volver a instalar firmemente el tapén de drenaje
inferior para evitar fugas antes de usar la unidad.

SO rrrze 10 1



www.mirage.mx

www.tiendamirage.mx

Requisitos Eléctricos

Seguridad Eléctrica y Advertencias

» No corte ni quite la clavija de conexion a
tierra en el cable de suministro eléctrico
colocado. Si lo hace pueden salir
chispas o fuego y se invalidarian todas
las garantias. Por motivos de seguridad,
el aire acondicionado debe conectarse a
tierra de manera apropiada.

« Para evitar el riesgo de incendio o
descarga eléctrica, NO utilice un
adaptador para enchufe, cable de
extension, protector contra sobrecargas
o adaptadores de varias salidas con el
aire acondicionado.

» El cable de suministro eléctrico tiene un
enchufe de 3 clavijas que se acopla a un
tomacorriente en la pared estandar de
115 voltios para reducir al minimo la
posibilidad de descarga eléctrica debido
al aire acondicionado.

« Algunos modelos incluyen cable de
suministro eléctrico con dispositivo
interruptor en caso de deteccion de fuga
de corriente (LCDI). La caja de enchufe
cuenta con un boton RESET
(RESTABLECER) y TEST (PROBAR).
El dispositivo se debe probar
periddicamente oprimiendo el botén
TEST y después el boton RESET
mientras esté enchufado al
tomacorriente en la pared. Si el botén
TEST no se activa o el boton RESET no
se acopla, no utilice el aire
acondicionado y pongase en contacto
con un técnico de servicio calificado.

» Pida a un electricista calificado que
inspeccione el tomacorriente en la pared
y el circuito para asegurarse de que

SO iz

aquel esté conectado a tierra de manera
apropiada.

Si tiene un tomacorriente en la pared de
2 clavijas y no de 3, es responsabilidad
del usuario reemplazarlo por un
tomacorriente en la pared de 3 clavijas
conectado a tierra de manera apropiada.

El aire acondicionado debe estar
siempre conectado a un tomacorriente
eléctrico dedicado que tenga un valor de
voltaje que corresponda con la etiqueta
del numero de serie en el costado del
aire acondicionado.

Los valores nominales eléctricos del aire
acondicionado se incluyen en la etiqueta
del modelo y numero de serie. Esta se
encuentra en el costado del gabinete del
aire acondicionado

La siguiente tabla muestra los
requisitos eléctricos especificos. Debe
cumplir con los requisitos para el tipo
de enchufe que tiene el cable de
suministro eléctrico.

CABLE DE SUMINISTRO ELECTRICO
Requisitos de cableado

115 Voltios.

Capacidad minima 12 - a
mperios.

Fusible de retardo de 20 @ a
mperios conectado a tierra o int
erruptor de carga. Ty

oy . . 15A
Utilicelo en un circuito con e

n solo tomacorriente.

11 1
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Informacion para adquirir repuestos

Diagrama Explosivo

Ducto aire
’ Conector ducto
Fiteo do ool aire on il
aire superior
Rejilla salida de aire Filtro de
aire inferior Rejila airo
) —inferior
Filtro de |
aire inferior |
3 Conector
g ducto aire
Evaporador Control remoto
Accesorios
drenaje
. “1Subconjunto  Capilar
T salida de aire
Turbina de evaporador Riel A para

Carcasa salida de aire ducto de aire

Motor evaporador Condensador
Riel B para

ducto de aire

Barra de
soporte
“+  Cubierta salida aire

Ensamble control electronico

Capacitor
auxiliar
Tarjeta principal

Compresor

o Subconjuto salida
Tapa caja de conexion de condensador

Capacitor do—— [ Motor brisiador]
compresor ) de condensador 0 O Brisiador
. T Sensor nive
. i deagua
Turbina de —Motor de :
condensador condensador !

Rejilla horizontal

Panel superior

X "6— Motor oscilador Sensor pozo |
2\ 3

’ Sensor hambiente
"N —&Buscas repuestos?

Contamos con cobertura nacional, localiza al distribuidor de REFACCIONES MIRAGE mas cercano a tu localidad.
Escribenos a: refacciones@airesmirage.com, Visita nuestro sitio WEB: www.tiendamirage.mx
0 bien, comunicate a los Tels.: (644) 410-98-19, 410-98-12, 410-98-00 EXT. 2137

. L. (D. Obregdn, Sonora, Mexico.
Ey Diagrama Bésico
Panel de control

L J Rejilla horizontal

(Swing Automatico) Filtro de aire superior
(atras de la rejilla)

——  Manija
(Ambos lados)

Toma de aire superior

Salida de drenaje

Salida de aire

—i— Panel

Filtro de aire inferior

Toma de aire inferior

Salida de drenaje
(Solo para calefaccion)

Cable de alimentacion

Nemr———-u—r . Rucdas Cable de alimentacion

Bandeja de drenaje inferior

Frente

NOTA: Las gréaficas mostrada en esta seccion, pueden variar contra la imagen real
del producto que usted adquiri6 pero los componentes en esencia son los mismos.

SOV rrvizoe 12
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Operacion Bdsica

Tablero de control

SWING TIMER

Indicadores
* Indicador de modo frio :: Indicador de velocidad media @ Indicador de funcion Follow Me|
:: Indicador de modo ventilador ." Indicador de velocidad baja .3) Indicador de funcién Sleep
6 Indicador de modo Dry $ Indicador de ventilador constante °C Indicador de grados Celcius
fu‘m Indicador de modo Automatico | @ on | Indicador de temporizador ON OF Indicador de grafos Fahrenheit
Z | Indicador conexién WIFI & off | Indicador de temporizador OFF - LED Display
3.% Indicador de velocidad alta

ENCENDIDO / APAGADO VENTILADOR CONSTANTE: Al activar

. ~ (0
Presione el botén \\3 para encender o
apagar la unidad.

AJUSTE DE TEMPERATURA

Presione los botones @ 6 E) para fijar
latemperatura de la habitacion en unrango
de de 17°C (62°F)a 30°C (86°F).

VELOCIDAD VENTILADOR
Presione el botdn \3 para cambiar la

velocidad del ventilador.

AUTO: Velocidad de ajuste automatico por
temperatura de la habitacion.

ALTA: Maxima velocidad.
MEDIA: Velocidad normal.
BAJA: Velocidad minima.

SO iz

esta funcion, el ventilador sigue operando
en la velocidad seleccionada cuando se
alcanza la temperatura configurada.
Cuando estafuncion se desactiva, el
ventilador de apaga al llegar a la
temperatura configurada.

SLEEP

La funcién ‘D le permite un confortable,
al activarlo la temperatura incrementa
1°C (2°F) por cada 30 minutos durante el
lapso de una hora (2°C en total). Después
se mantiene en este estado por el
intervalo de 6 horas concluyendo este
modo de operacion retomando la
configuracion original.

SWING

Presione el boton ) para activar o
desactivar la oscilacién automatica o para
fijar un angulo deseado de las rejillas del

ventilador.
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Operacion Bdsica

Tablero de control

Qen
Ooff

SWING TIMER

FUNCION

H - /MODE H
Presione el boton \\D para seleccionar el
modo de operacion deseado.

AUTO

Mantiene controlada la temperatura de la
habitacién segun las preferencias del
usuario, el ventilador no se puede ajustar
ya que viene programado en modo
automatico.

cooL

Enfria la habitacion, presione el boton (—)o
9 para ajustar la temperatura deseada.
Tomando en cuenta que las temperaturas
mas confortables oscilan entre 23°C -
25°C.

Mediante el botén FAN podra seleccionar
el nivel de ventilacién entre la opciones de
ALTA, MEDIA 6 BAJA.

DRY

Ayuda a extraer la humedad del ambiente
cerrado, no es recomendable emplearla al
igual que el modo FRIO, ambas funciones
estan disefiadas para diferentes proposito.

Al activar esta funcion, el ventilador se
controlara automaticamente.

SO iz

TIMER: Encendido/Apagado
automatico

Esta funcion le permite configurar el
encendido o apagado automatico en un
lapsode 1-24 hrs.

Cuando la unidad esta encendida o apagada,
pulse el botén \D el indicador de TIMER
ON se encenderd, indicando la activacion

del encendido automatico.

Cuando el TIMER ON este activado, pulse
el boton (™) nuevamente, el indicador
TIMER OFF se encendera, indicando la
activacion del apagado automatico.

Presione o sostenga el botdn 9 [¢) \D para
ajustar el tiempo deseado en incrementos
de 1 hasta 24 horas.

Al Encender o apagar la unidad en
cualquier momento o ajustar la
configuracion del temporizador a 0.0 se
cancelara el TIMER de Encendido
/Apagado automatico.

14 |
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Uso apropiado del control remoto

Descripcion de simbolos en el display:

SECCION DE MODOS DE OPERACION OPCIONES DE VENTILACION
-
co Modo AUTO auto cool dry heat fan = E
S ModoCOOL LR A o E g AUTO
<> ModoDRY ® SETTEMP. TIMER ONOFF -
f‘ﬁ Modo FAN ‘ ‘ k E Ajuste automdtico de velocidad
X% Modo HEAT . ‘ . na Velocidad Alt
<AV % = Velocidad Media
sleep followme lock run Velocidad Baja
¥
k @ 5 @ La secuencia de cambio se indica a continuacion:

ATO —» § —> E —»
NOTA: Para cambiar el MODO de operacin, presione la tecla MODE, la secuencia r = _I
de cambio se indica  continuacion: Co—-%—<
I; \q . @.__,
Lafuncién SLEEP cuenta con tecla de operacién independiente.
Descripcion de indicadores:
auto cool dry heat fan Funcion
COHK D ¥ aQ TIMER ON, TIMER OFF
Emision de sefial SET TEMP. TIMER ONOFF
| T B
Indicador de Temperatura, expresada e’ "a? L=
en°Co°F. . ‘ . @; =
@R WY Vo= Funci6n: TURBO
sleep followme lock run ON/OFF: Encendido/Apagado
. « @® &0
Funcion: SLEEP

Funcion: Funcion LOCK
FOLLOW ME

NOTA: Las funciones pueden variar segdn el modelo que se halla adquirido.

SO iz 15 |
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Uso apropiado del control remoto

Descripcion de Botones
Transmisor de sefial e ON/OFF: Controla el encendido o apagado de la manejadora. Presione un vez y

ﬁ encenderd presione de nuevo y se apagard. La funcion SLEEP se cancela si la manejadora
R se encuentra apagada.

® Teclas “TEMP+" “TEMP - ": Presione el boton “TEMP +" para aumentar la
temperatura deseada o presione el boton “TEMP - para disminuir la temperatura

}

deseada.

- u 5 ® MODE: Pulse este boton para seleccionar los modos de operacion: AUTO, COOL, DRY,
FANy HEAT en algunos casos. La secuencia de operacion esla siguiente:

CO—
Durante el modo de opemcl;jﬂ‘il m:Iiumb:um_;lodoHEATo (00L de acverdo
conlatemperatura interioryla tempelrmuru programada.

MEMORY*: Oprima lu tecla MEMORY para restaurar la configuracion actual o resumir
las configuraciones anteriores. La primera vez que conecte el suministro de energia, i

oo wever presiona esta tecla, la unidad operara en modo AUTOMATICO a 24°Cy la velocidad del
w ventilador se activara en modo AUTOMATICO. Si presiona este boton cuando el control
remoto este encendido, el sistema regresara de forma automdtica a la configuracion

anterior, incluyendo el modo de operacion, temperatura, velocidad.

© SWING: Activa la oscilacion vertical automdtica del deflector y pulsa de nuevo para

detener la funcion de movimiento. “S‘."
A

* FAN SPEED: Nos ofrece 4 diferentes modos de ventilacion: LOW (Bajo), MED (Medio),
HIGH (Alto), AUTO (automdtico). Este Gltimo se ajusta de acuerdo a la temperatura de lo
habitacion. L secuencia de cambio se indica a continuacion:

|—>AETO—> g —>

* = Las funciones pueden variar segan el modelo que se halla adquirido.

SO iz 16 |
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Uso apropiado del control remoto

Transmisor de seial

=)

}

w

o

L[]

DIRECT: Pulse para dirigir el deflector de aire a la posicion deseada.

15 Desplazamientos
A B
LS R A graduales

4
vl T
45 ’g

TIMER ON: Oprima la tecla TIMER ON, inicialmente se visualizara un retardo de media
hora, presione de nuevo y cada vez se visualizara un incremento de media hora en el
tiempo fotal, cuando el contador llegue a diez horas los incrementos se hardn en pasos de
1 hora hasta las 24 horas. Para cancelarla funcion, programe el retardo en 0:00.

TIMER OFF: Oprima la tecla TIMER OFF, inicialmente se visualizara un refardo de
media hora, presione de nuevo y cada vez se visualizara un incremento de media hora en
el tiempo total, cuando el contador llegue a diez horas los incrementos se hardn en pasos
de 1 hora hasta las 24. para cancelar, programe el retardo en cero 0:00.

SLEEP: Pulse esta tecla para acceder a la funcion SLEEP estd disefiada para brindar
confort y economizar el consumo eléctrico, realiza un ajuste automdtico de femperatura.
Mediante este hotdn el usuario activa o desactiva su operacion.

TURBO: Esta funcién actia durante modo COOL o HEAT, es una velocidad de ventilacion
adicional a las establecidas disefiada para mejorar la distribucion de aire.

DISPLAY / FOLLOW ME: Presione esta tecla por menos de 2 segundos para encender o
apagar el del display de la manejadora. Al presionar este boton por mas de 2 segundos se
activara la funcion FOLLOW ME.

RESET : Oprima lo teda  RESET para borrar la configuracion actual y volver a lo
configuracion defdbrica.

LOCK : Oprima la tecla LOCK para bloguear las demds teclas del control, Oprima de
nuevo para desbloquear.

NOTA: TIMER ON actiia correctamente cuando la manejadora se encuentra apagada.
TIMER OFF actia cuando la manejadora se encuentra encendida.
Lasfunciones pueden variar segtn el modelo que se haya adquirido.

IY rrrirzge 17 |
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Uso apropiado del control remoto

Operacion de Funciones bdsicas

% Funcionamiento de modo COOL:

( Y

1 Presione el botdn ON/OFF del control remoto. [\ @
. 7
( B

2 Presione el boton MODE para seleccionar el modo de operacion, I

modo COOL se representa mediante el siguiente icono: g

k @‘ 1|

o @

L E .
\__/

[}

/off

m
'
s
3
+

( )
Mediante los teclos de ajuste  “-” o “+" seleccione la
3 temperatura deseada, el rango para este modo de operacion estd | =
dentrode 16-32°C. -1

TURBO

Para aumentar la temperatura -
\w Para disminuir la temperatura

Seleccione velocidad de ventilacion mediante el boton FAN. Las
4 opciones disponibles son: AUTO, LOW (baja), MED(Mediana),
HIGH(alta).

|

5 Para maximizar el Confort, oriente el deflector de aire al dngulo
deseado o seccione oscilacion automtica.

@
\ \‘ J

=
=P
£l
mg
S|

™)
-
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i
H0]010]0]0;
S
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Uso apropiado del control remoto

’8Y Funcionamiento de modo AUTO:

AUTO

-
1 Presione el boton ON/OFF del control remoto.

o]
\ J

L

-
Presione el hoton MODE para seleccionar el modo de operacidn,
El modo AUTO se representa mediante el siguiente icono: Cr

2
k

( . . .
3 Mediante las teclas de ajuste “-” “ 4" seleccione la temperatura
deseada, el rango para este modo de operacion esta dentro de 16
-32°C
Para aumentar la temperatura
\ I—Para disminuir la temperatura

@ SETTEWP.

E
H

NOTA: Al activar esta funcion el equipo verifica la temperatura de la habitacion para determinar
el modo de operacion que va ejecutar. Si el ambiente es frio ejecuta el modo de operacion es HEAT,

si el ambiente es caluroso ejecuta el modo de operacion es COOL.
A continuacion la siguiente tabla de referencia:

T > 24°C: Modo enfriamiento
20°C < T < 24°C: Modo ventilacion.
T< 20°C: Modo calefaccion.

SO rrrze

==\
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/off
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Uso apropiado del control remoto

EI Funcionamiento de modo DRY:

( )
1 Presione el botén ON/OFF del control remoo. |_ovort | m

.

}

( . , : y —
2 Presione el hoton MODE para seleccionar el modo de operacion, A
El modo DRY se representa mediante el siguiente icono: 503

- ‘e H
L S EZ
o temp
\‘ ®
L

La temperatura predeterminada para este modo de operacion, es de .
24°C_ Sin embargo el usuario puede modificarla mediante las tedlas | <

Sy sl 157y | )

3 de ajuste “-” “+" dentro del rango de 16 - 32 °C. De igual forma |02 ¢ "5

el usuario determina el dngulo del deflector de aire. ™

00,
®®

Para aumentar la temperatura
1—Pura disminuir la femperatura

Y

\LD

La velocidad del ventilador se ajusta automdticamente para
reducir la humedad de la habitacion y no puede ser cambiada en

® SETTEN.

algunos momentos. g

k Sl

& e

NOTA: Con el objetivo de evifar una sensacion térmica desagradable, al activar esta funcion el equipo verifica la temperatura de
la habitacion y la programada por el usuario para determinar el modo de operacion que va ejecutar, las opciones disponibles son:
a) Modo enfriamiento

b) Modo enfriamiento con ventilacion baja

¢) Modo enfriamiento ciclico, 3 minutos con compresor encendido -+ 9 minutos con compresor apagado ventilacién en modo fan.
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Uso apropiado del control remoto

Funcionamiento de modo FAN:

( )

1 Presione el botén ON/OFF del control remoto.

)

r
.

2 Presione el boton MODE para seleccionar el modo de operacion,

El modo FAN se representa mediante el siguiente icono: &
J0C

@‘ g

FAN significa SOLO VENTILACION y el usuario puede seleccionar
3 la ventilacion deseada. Entre las opciones disponibles podemos | s
mencionar: LOW (haja), MED (mediana), HIGH (alta) y AUTO.

Esta ultima viene predeterminada.
speed

Aunque la temperatura se puede ajustar, no ocasionard efecto alguno en el
4 funcionamiento actual durante este modo de operacidn. Sin embargo el usuario
puede ajustar el deflector de aire al dngulo deseado.

e
§ \ J

/off

'
)
3
+
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\_/
=t
_/
Wy
o

o

=
=P
£l
mg
S|

B
4
5

A
8
2
»
ae
L]

:

aYa

SO iz 21 1



www.mirage.mx

www.tiendamirage.mx

Uso apropiado del control remoto

Operacion y explicacion de funciones especiales

Funcionamiento de modo SLEEP:
Esta funcion esta disponible durante los siguientes modos de operacion: COOL y HEAT.

. —.

S
1 Presione el botdn ON/OFF del control | ovor |
. J
(2 Presione el boton SLEEP y aparecerd el siguiente icono: ép h
%
CAR b1 e

Esta funcion esta disponible para modo COOL y modo -

HEAT. ¢ o
\_ J

( , )
3 EXPLICACION: SLEEP ajusta automdticamente el control de temperatura conforme

transcurre el tiempo. Durante la primer hora de operacién el incremento serd de 1°C

cuando opera en modo COOL (decrementa 1°Csi se trata del modo HEAT). Durante la

segunda hora incrementa 1°Cadicional.
K J TURBO

=
=P
£l
mg
S|

B
4
5

Durante la segunda hora de operacién, el control de temperatura incrementa 1°C.
4 Dando un tofal de 2°Cen un tiempo de 2 horas de operacion. Muy similar al MODO

HEAT, solo que se dardn decrementos de temperatura durante las 2 horas de

operacion. Al final, la temperatura se mantiene en el nuevo valor ajustado.

(;
8
=
x
a
@
a
4

NOTA: En modo COOL, el control de temperatura se ajusta incrementando la temperatura inicial. En
modo HEAT se dan decrementos de temperatura. Proporcionando mayor confort y mayor eficiencia al
usuario. El equipo se detendrd después de 8 horas de operacidn.
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Uso apropiado del control remoto

Operacion y explicacion de funciones especiales

Funcionamiento de modo AUTO FAN:

La velocidad del ventilador serd ajustada automdticamente de acuerdo a la diferencia entre la temperatura de la habitacién y
la seleccionada por el usuario.

EIEMPLO:

Tempeotuade o hitocitn = 29°C AUTO FAN = Selecciona HIGH FAN SPEED.”
Temperatura ajustada por el usuario = 24°C

Modo de operacion = C00L

* HIGH FAN SPEED se refiere a la velocidad mas alta de ventilacion, se da cuando la diferencia entre temperaturas es muy
amplia, en el ejemplo anterior es de 5°C. Y conforme la manejadora este en operacion, la temperatura de la habitacion se
reduce acercandose al valor seleccionado por el usuario. Ocasionando que la velocidad baje gradualmente.

NOTA: Para activarla simplemente oprima el boton FAN, le aparecerdn 4 opciones
disponibles: LOW, MED, HIGH y AUTO.

Funcionamiento de modo MEMORY :

Oprima el boton “MEMORY” para restaurar la configuracion actual o resumir las configuraciones anteriores. La primera vez
que conecte el suministro de energfa, si presiona esta fecla, la unidad operara en modo AUTOMATICO a 24°Cy la velocidad
del ventilodor en AUTOMATICO. Si presiona esfe bot6n cuando el control remoto este encendido, el sistema regresara de
forma automtica a lu configuracion anterior, incluyendo el modo de operacién, temperatura y velocidad de ventilador.

@‘

Nota: Las funciones pueden variar segin el modelo adquirido

SO rrrze 23 1|
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Uso apropiado del control remoto

Operacion y explicacion de funciones especiales

‘1 | Funcionamiento DIRECT:

La funcién DIRECT se disefio para aumentar el confort por medio de un amplia seleccion de posiciones para dirigir la
direccion del viento ala direccion exacta deseada.

N 15 Desplazamientos
@ 1' > !*_!”l graduales
1T

Funcionamiento de modo SWING:

SWING : Activa la oscilacion automdtica del deflectory pulsa de nuevo para detener la funcion de movimiento. |u.\f»'

st | Funcionamiento RESET:

Cuandooprimallatecla RESET, toda la configuracion actual se eliminara para volver a la configuracion de fabrica.

e | Funcionamiento LOCK:

Cuando oprima la tecla LOCK todas las configuraciones serdn bloqueadas excepto la funcion LOCK. Oprima de nuevo para
desbloquear.

Funcion TURBO:

El ventilador de la manejadora trabajara en SUPER ALTA velocidad, para enfriar o calentar rapidamente
o habitacion. Esta funcion esta disponible solamente para los modos de operacion COOLy modo HEAT.
Maximiza la circulacion de aire y el intercambio de temperaturas con un efecto casi inmediato. ‘

NOTA: Lus funciones pueden variar segin el modelo que se halla adquirido.
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Uso apropiado del control remoto

Operacion y explicacion de funciones especiales

Follow Me

La funcion Follow Me permite que el control remoto mida lo temperatura ambiente, en su ubicacion actual, desde el control
remoto (en lugar del sensor de temperatura en la unidad inferior) y enviara esta sefial cada 3 minutos a la unidad interior.
Esto permitird que el aire acondicionado optimice la temperatura a su alrededory garantice el mdximo confort.

Lafuncion FOLLOW ME no estd disponible en el modo SECOy VENTILACION.

Al cambiar el modo de operacion o apagarla unidad la funcion FOLLOW ME se desactivara de forma automdtica.

of3H0

Visite nuestra aplicacion en linea para conocer el funcionamiento de su control 2
remoto leyendo el codigo QR que se muestra a continuacion: Iy

<.+ REEMPLAZO DE BATERIAS:

1.- En el reverso del control remoto encontrara una tapa deslizable, cologue su dedo
pulgaren la flecha que ndicala direccin de apertura.

2.- Retire las baterias AAA 1.5V tal como lo indicala figura.

en el compartimiento que las aloja. IMPORTANTE estas baterias deben ser de la

©
®©
3.- Inserte las NUEVAS baterias AAA 1.5V poniendo atencion a la polaridad indicada ®
misma marcay no se debe mezclar nuevas con usadas. o

4 - Coloque la tapa tal como loindica la figura.

NOTA: Las funciones pueden variar segin el modelo que se halla adgquirido.
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Consejos Practicos

Utilice aislantes solares. Esto le Mantenga cortinas cerradas. No Distribuya el aire dentro de la
ayudara a mantener la temperatura permita que los ratos del sol entren habitacion. Ajuste las rejillas de
en su habitacion. directamente cuando. salida de aire seglin sea necesario.

Mantenga puertas y ventanas Limpie los filtros de aire con Ventile la habitacion

cerradas para mantener la regularidad. La suciedad impide el ocasionalmente. Abra puertas y

temperatura de la habitacion y paso libre del aire disminuyendo la ventanas cuando el equipo no esté

ahorrar electricidad. capacidad del sistema. operando y ciérrelas antes de
encenderlo.

Nunca jale el cordén de alimentacion No use el aire acondicionado para No obstruya la entrada y salida del
eléctrica para desconectar el otro proposito que no sea la aire de la unidad, esto causaria un
equipo. Manipular este cable podria climatizacion de una habitacion. bajo desempefio o una operacion
ocasionar un choque eléctrico. Por ejemplo secado de ropa, irregular. Nunca introduzca objetos
conservacion de alimentos o cultivo en la unidad. Podria causar dafios
de plantas. hacia su persona o a los

componentes del sistema.
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Consejos Practicos

Seleccione la temperatura mas Evite utilizar fuentes de calor Evite la exposicion directa con del
apropiada. Sobre todo cuando hay excesivas cercas del equipo. cuerpo a la salida de aire del equipo
nifios o enfermos durmiendo en la Podria causar deformaciones en por tiempos prolongados.
habitacion. las partes plasticas. Asi como Podria causar dafios a su salud.

también un bajo desempefio en su
funcionamiento.

/ N
. Siempre espere
Una vez que la unidad haya cortado por temperatura, s
espere al menos 3 minutos antes de que se encienda
nuevamente.
Esta unidad no debe ser utilizada por nifios sin supervision
de un adulto.
- J

Cuidados y Mantenimientos

Lea esto antes de iniciar

Corte la energia antes de iniciar con la limpieza.

‘ Utilice una franela
himeda para limpiar
el frente del equipo.

No utilice solventes.

Desconecte solo
cuando la unidad
haya detenido por
completo.

Si el frente del
equipo esta muy
sucio, utilice agua
tibia (40°C) para
humedecer la
franela.

No vierta agua directamente
sobre el equipo, existe una
microcomputadora y
componentes electronicos que
podrian dafarse en caso de
inundarse con agua.

Verifique la conexion m
a tierra. Asegurese

que este instalada.

De no tenerla, podria

causar descargas

eléctricas a su

persona.
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Limpieza de Filtros

El filtro de aire ubicado en el retorno de aire del equipo, debera
ser lavado por lo menos 1 vez cada 15 dias o menos, segun sea

necesario.

L]

Instrucciones para limpiar el filtro de
aire:

Remueva la rejilla de aire superior
ubicado en la parte trasera del
equipo. Sujete la pestana del filtro
y jale pararetirarlo.

Retire el tornillo de la rejilla de aire
inferior ubicado en la parte trasera
del equipo. Sujete la pestafia del
filtroy jale pararetirarlo.

Aspire la suciedad de los filtro por
el lado donde se encuentra el
polvo.

Lave los filtros. Vierta abundantes
chorros de agua sobre el filtro para
remover las particulas
incrustadas y sacudalo.

Si el filtro esta demasiado sucio,
use detergente para ropa para
ayudar a remover las particulas
incrustadas.

Deje que el filtro destile toda el
agua retenida durante el lavado
antes de re-instalarlo.

Si es necesario, acerquese a un
centro de servicio autorizado para
que le explique como realizar este
procedimiento.
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Solucion de Problemas

Antes de llamar a un centro de servicio autorizado, consulte las siguientes recomendaciones.

Cuide su Dinero.

El equipo no enciende

Muestra cédigo “P1" en
display

Puntos a revisar

El colector de agua esta
completamente llena.

Apague la unidad y drene el agua
del colector.

En modo FRIO: la
temperatura de la habitacion
es menor que la temperatura
configurada

Ajuste la configuracion de la
temperatura

La unidad no enfria

El filtro de aire se encuentra
sucio

Apague la unidad y limpie los filtros
de aire de acuerdo a las
recomendaciones en este manual.

El ducto de aire no esta
conectado o esta tapado

Apague la unidad, desconecte el
ducto y retire las obstrucciones y
coloquelo nuevamente.

Falta de refrigerante en el
equipo

Llame a su centro de servicio mas
cercano para revisar la unidad y
realice la carga de refrigerante.

La configuracion de
temperatura es muy alta

Baje la configuracion de
temperatura

Las ventanas y puestas en la
habitacion se encuentran
abiertas

Asegurese que todas las ventanas y
puestas se encuentren cerradas.

El area de la habitacion es
muy grande

Asegurese que la carga termina de
la habitaciéon coincida con la carga
térmica del equipo.

Hay fuentes de calor dentro
de la habitacion

Si es posible, retire las fuentes de
calor de la habitacion.

Operacion ruidosa del
equipo

La superficie no esta nivelada

Coloque la unidad sobre una
superficie planay nivelada.

El filtro de aire se encuentra
sucio

Apague la unidad y limpie los filtros
de aire de acuerdo a las
recomendaciones en este manual.

Ve e
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Recomendaciones

Detenga inmediatamente la unidad y desconéctela si se presenta alguna de las
siguientes situaciones:

» Sila unidad Enciende o apaga de manera anormal. f?
» El protector termomagnético se interrumpe g
constantemente. @]
<
» Ingresa agua a la unidad '

« Las lineas de alimentacion eléctrica se calientan de
manera excesiva.

« Ofras situaciones extrafias o anormales.

Por favor, llame a su centro de servicio si ocurre alguna de estas
situaciones.

Otras recomendaciones

» Las conexiones eléctricas realizadas entre la alimentacion de AC y el cordon
de alimentacion de la unidad, deberan cumplir con los requerimientos del
diagrama eléctrico.

* Instale el protector térmico- eléctrico de la unidad segun la capacidad del aire
acondicionado.

Después del Servicio

Sitiene alguna duda a cerca de nuestros productos o servicios consulte nuestra
pagina:

www.mirage.mx

Para conseguir refacciones o componentes genuinos visitenos en:

www.tiendamirage.mx
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Datos técnicos del equipo

= Compruebe los siguientes puntos antes de solicitar una reparacion o servicio técnico si los problemas persisten,
pongase en confacto con su distribuidor o servicio técnico.

MODELO BTU/h Volts Hertz Watts | Amperes

MAPS1211C | 12 000 115 60 1140 10

En caso de corto circuito u otra emergencia favor
de desconectar la unidad del centro de carga.

SO rrrze 31 1



Compromiso de Compra

SENOR USUARIO

SI ACABA DE COMPRAR UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
MIRAGE

ASEGURESE DE NO PERDER LA GARANTIA POR UNA INSTALACION
DEFICIENTE

ELIJA UN INSTALADOR CAPACITADO

Y DISFRUTE DE TODAS LAS VENTAJAS DE UNA CORRECTA
INSTALACION.

MAYOR VIDA UTIL PARA SU EQUIPO Y MAS CONFORT Y SEGURIDAD
PARA USTED.

La garantia de los equipos solo tendra valor si el equipo es instalado por un
Técnico Capacitado.

Es obligatorio del Técnico Capacitado presentar la credencial ante quien solicite su
tarea, como asi también poner en conocimiento del cliente el modo por el cual
puede verificar su autenticidad y vigencia.

Una vez realizado el trabajo, el cliente debera firmar el informe de instalacién y
conservar el original. La copia quedara en poder del instalador.

Al producto se le debe dar el servicio y mantenimiento preventivo debido.

v
v
v
v




Pdliza de Garantia para su aire acondicionado

Lo felicitamos por su compra.

Leer cuidadosamente el manual de mantenimiento e instalacién, péliza de garantia y ponerlos en préactica de uso,
le brindara un funcionamiento perfecto en su aire acondicionado, y una plena satisfaccion del usuario.

Se hara valida su garantia por medio de nuestros distribuidores solo en los siguientes casos:

RESTRICCIONES Y EXCEPCIONES:

1.- Para hacer valida la garantia, se debera presentar la péliza de garantia debidamente sellada por el establecimiento que lo vendié, asi mismo
el consumidor puede obtener partes, componentes y accesorios con el distribuidor que vendié el equipo y expide esta garantia. (CEDIF).

2.- Las refacciones y componentes empleados para la reparacion de su equipo no tendran costo extra para el cliente, de igual forma los gastos de
transportacion y mano de obra que se deriven de la presente garantia, siempre y cuando se encuentre dentro del periodo de validez de la garantia.

3.- Lugar (es) donde se hara valida la garantia:

® Sila compra se efectta con distribuidores autorizados, la garantia se hara valida directamente en el domicilio del mismo distribuidor donde
se haya adquirido el producto.

® Si la compra se efectlia en cadenas comerciales, la garantia se hara valida en los centros de servicio autorizados, o comercializadores
responsables en los domicilios que aparecen en las siguientes paginas. (Ver Anexo)

- COBERTURA DE NUESTRA POLIZA DE GARANTIA: - LA GARANTIA “NO” ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
A partir de la fecha de compra, sin cargo extra al cliente y cuando 1.- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las
muestren defectos de fabricacion. normales.

2.- Cuando el producto no hubiese sido operado o instalado de acuerdo con
e 1 afio en compresor y partes. el instructivo de uso que se le acompana.

® 3 meses para control remoto, tarjeta electronica y display. 3.- Cuando el producto hubiese sido alterado, reparado o instalado por personas
no autorizadas por el Distribuidor autorizado responsable respectivo.

Datos de Distribuidor / Comercializador Autorizado (Distribuidor / Comercializador Autorizado)

Nombre: Firma del Técnico:

Email: Datos del Articulo:
Direccion: Marca:
Fecha de instalacién del Producto: Modelo:
Fecha de entrega: _;;

IMPORTADO POR:
CENAGE S.A. DE C.V.

. . CARRETERA GUADALAJARA - MORELIA

/’ 77/ Z9E No. 19200, INT 7, BUENAVISTA
TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO, MEXICO

C.P. 45640
RFC: CEN130902LZ4
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INFORMACION DE CENTROS AUTORIZAD

Soporte técnico via WEB: www.mirage.mx

CENTROS AUTORIZADOS MIRAGE

NOMBRE COMERCIAL OMICILIO OFICINA
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INFORMACION DE CENTROS AUTORIZ

Soporte técnico via WEB: www.mirage.mx

S rrrizce
ESTADO CIUDAD

NOMBRE COMERCIAL

CENTROS AUTORIZADOS MIRAGE

DOMICILIO OFICINA
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Soporte técnico via WEB: www.mirage.mx

S rrrizce
ESTADO CIUDAD

NOMBRE COMERCIAL

CENTROS AUTORIZADOS MIRAGE

DOMICILIO OFICINA
5. LOTE 10, RE

AIR MAX CANCUN e itn auniioc oo GION 6 9982517626 ISKANDER DEL c concy c
NOUVA TEK $A DE CV 26 cancun QUINTANAROO CP.77509 846361 N 9
CENTRO DE SERVICIO DEL CARIBE [AVE LOPE POR““O M‘ STLTSREGION 100 CANCUN. 9988402 245 998256 14 61 Lenin Eduardo Uc Hemandez solosucionestec@gmailcom.
i |Leandro. 6 #22 Col Region 222 9983801832/ benjarmin-
Mantenimiento |Cancan, Quintana Roo CP. 77‘\“ CEL998] 54 67 53 o 3 ” nfecrojesbs N
cunazoo coms cootcoumt (o oo o < o257 [—— o
v A naTA___[oA L TR o7 COLED Soasis | sonrs = o
INDUSTRI-AIRE Frocc. Santa Fe. Playa el comen. Soldaridod, uintana root 704 172106 Jose Ricardo / Fatimo Casilo ventasindusti-aire@hotmail.com
logicoolsanices 7 oo Marinez 1o, 463 orizana &7 58331441637 Hug0 Namerado Delfn =Somalcomiogicooker
Svcrosavecmoos asmer [ E I CAUE TR 0T B0 € 708 o5t i Gt L
.
Cima ontrdeChetomat 1.0 Modeto 0 124 Ot s Co. o 1017 e s conorechetmaeroima
- . 7271555778 b
Taller Electrico y Refrigeracion I W“’ C"‘ stitucion num 98 Col. Centro Matehuala Son Lus T Eugenio Coronado Bustos ‘elecrefcoronado@prodigy.net.mx
o, ot R
SAN LUIS POTOSI INOVATION ""’ “*‘?““”“ 1107 Col Cotnos de la Paz CP78722 |Tel 4638822792 Juan Francisco Paredes Medrano juan paredesi @hotmail.com
San Luis Potosi. Telem Electronics. ‘" “”‘ ”C“”“ "° 2806 A Colonia Himno Nacional SN L[y 5153676 y 81-50-482 Erik Mata Sanchez/ Cristina/Norma erikmata @prodigy net.mx
CENTRAL PALACIO [Catzada de Insurgentes no. 394, Culiacan, Sinaioa C.P. 8000 fser 215 1624 Y Amando Colin Alejondra Bravo ‘camila.coin@hotmail.com
Cuma conteor [ P 74 eolori Voo Ruevo, Culean si7-7920871 Aima Paricia Acail Jose Vego cimo conaanoimolcom
CULACAN MENDOZA INSTALACIONES Ec'uh“:"'z’s‘f::‘l“ 1317 ColIndependancia C.P 80190 Jorge Armando Mendoza ‘mendozainstalaciones_7@hofmail.com
TALLER EL CAPULE SA DECV ;":C: Anclrad 167 Norle Col.Centro C.280000 Cullacan Aime Caro | Aleksei Gaxiola tallereicapule@hotmail.com
e Jsinaloa C 1667) 712:35-84. v e i @hotmailcom
SINALOA juarez 607 Col 468-165-12-83 Carlos Guerefia . Paty bodegamirage@hotmail.com
wocs i Wateritos at acten_[Coo= B T — [
soio Dgolido o 1147501 ot o G 12801 [w6183071 col. 6611730
(Corter Center nis,in 17, cel. 68-1-622305 - A “
= [T S w20 5
e Rio Yaay Mazatian, Sinaloa C.P 890 (669) 990 1958 1 OPEZ V, 23 refriman
MATATAN | REP MAKopes vtdez i hombate_ [t o Yoau 78 azston Sindoa CF 85017 R worezvaoi —
[— caroma v sonchozcats moratansn o 2120 s T
pr——— s = - -
Gommuc ot Clmesdo Guarmuctil___|Coteton Corte 35175 colonaconto C 3100 e E
s squina con flaxcala 1697000 & 1697070 CEL icardo Zamora aimmodeiiive.com
osecoN (SIMTEC) uARE? CO PESIRE C.P. 85160, CEL 6441150128 Januel Cuen. Gobiela fome e
T S s
Super Climas Pitic Nacameri C.p. 83291 (662) 111-04-84 Francisco Bonlla Camasco/Lupta Medina/Rox: 9@holmail.comdiona. h!D\Huhn\mr\
Mentaimini lerrt Beckomecanica [115,Fe220 s Lomas Frovnci s e [———
HERMOSILLO KOOM FORT MIRAGE sSONORA, C.P 83150 55 .
Retigaockon y Molliecios e [GHALCOPOCA 196 TR 22542777 co 4422 JE——
- e s o .
sonora Mantenimiento ntegrol v 0e o Mayos . 1399 G 83170 Homos o son R
| Cemad s Safinas Num 3512 Col. Bnsos diel golfo . puerio Tel: 638 3837526 Emma Iness Gorzales / Ing. Emesto Acosta si.demantto mirage@gmail com
pANLUSO; Centro de Servicio Autorizado Ochoa |1 VS0 €01 39 E5q. No. 3900, Col. Afer, C.P. 83457 5 /Amum:/m, YR'\’W‘/’rn\ ] Jesus Antonio Ochoa Vilela/ Nataly. refochoaautomotizydomestica@hotmail.col
[ e comods sonos s e
Gonmas ¥ etigoracin Foro Jooer T2 Zin - [ o
SR SERVICO Y RTNGERAGION OF . — § oo 23220706 co 632 - ; [erciosstigracin moscienaommal
A Depot . o '”1‘“‘ JANAMOROS Y MINA COL 4424211185 Oscar Amando Gutierrez Gutierrez airdepot] @gmail.com
Navoson
AGUAPRIETA T “ e 3 aniie Ave. 33y 34 No. 3314, Col. Deporiva, 633-338-40-61 y 633-333-0091 David Gutierez david_gutierez71@hotmail.com
nocass coteHomosto 715 P S—— e
EDGAR ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ. BEN‘ OJ AREL 726, COL CENTRO, COMALCALCO, 9333348967 EDGAR ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ edg_rohe@hotmai.com
comicaico
o cumas ot Foviors Ve 340401 [ p——— el
P e vy o — mmw
e e P Socres 17 CoroovaPosgeso R Cardons, [/9797 1047532997 1652530 . .
SEviAR [ovesco cr 66520 937322 6095 Ferertino®
I
X l.Centro Cardenas, Tabasco Cp 865 cela7 1033162
e ComronATVos __ |octeamo 02 col ot Codenos Tabasca oo | eo 109167
wranaso RGO ARES ACONDICIONADOS C;zig:*;“;gﬁf R e et Gscar oo
nsco Tl 20 AR AR IENEL ARNLERO e —
NACAJUCA (CELSO MANUEL HERNANDEZ GARCIA ‘ ” ‘510 ‘Tomes $/N Col.Centro Nacajuca, Tabasco 9141062068 Celso Manuel Henandez Garcia servimaster| 7@outiook com
O :: T T — TR TR g o SR R R oA | e e ]
ionermos oo 1309-CO BB |orinnsGonsaelsonam Aepo Ca
Sl Eton ?2‘1:;2‘:. 5 e sy ch 861 odod v ionemes. Q0o O o Oacts | Ouaotps gl con
DIAZ ORDAZ CPV MANTENIMIENTO. [Flo Male Avernida *‘““"’”‘ Seplima 226 Col.Centro Diaz 8991-59-42-29 and or il com
TechicUnAS AN . 3
CUMAS MIGUEL AN “CUMASHAT 1% 22 D00 S0 T RAECIN —

ISP rrr

®



www.mirage.mx

www.tiendamirage.mx

INFORMACION DE CENTROS AUTORIZ

Soporte técnico via WEB: www.mirage.mx
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CERTIFICADOS CON LA MAXIMA EFICIENCIA MUNDIAL

DCONE

MANUAL DE USUARIO
E INSTALACION

v.0621

+ En caso de corfo circuito favor de desconectar la unidad del centro de carga.
+ Favor de leer el presente manual antes de poner a funcionar su Equipo.

+ Para senvicios de mantenimiento o alguna duda favor de llamar a su centro
de servicio autorizado mds cercano.

+ Paralainstalacion de esta unidad confactar a un instalador Autorizado.
+ No dejarla unidad ni el control remoto al alcance de los nifios.
+ Lainstalacion eléctrica de esta unidad deberd ser por personal autorizado.
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